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Izvjestaj br:

L2

Bolni¢ka 1.; 72270
Tel: +387 (030) 51

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Travnik
13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJESTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PICE

2190/21

Oznaka uzorka:

3159/21

Strana 1 od 2

Vlasnik vodnog objekta/uzorka:

JKP KOMUNALAC BUSOVACA

2. Naziv vodnog objekta/uzorka: HRASTOVA GLAVA
Adresa: UPRAVA KOMUNALNOG
3. b Narugilac ispitivanja: [ inspekeija; [] Li¢no; PXVlasnik objekta; [] Dom zdravija; [] Zzjz
4. |Vrsta vodnog objekta: [ kaptaza; [] rezervoar; [] bazen /kup./
X vodovodna mreza; D javna €esma; ] bunar;
Clpumpa; [Jizvor [
5. |Mjesto uzorkovanja: X i1z vodovodne mreze u prostorima ili ustanovama,
gdje voda istiCe iz slavina.
[] 1z rezervoara, na mjestu gdje voda istiCe iz
rezervoara
] Mijesto na kojima se voda puni u boce ili
kontejnere
namjenjeno za prodaju.
[ Miesto u objektu na kojem se voda koristi u
proizvodnji
6. Oznaka uzorka: 3159/21
7. Opéina, datum i sat uzorkovanja: BUSOVACA, 06.07.2021. 10:50h
8. Zemlja porijekla/uvezeno: -
9. Datum proizvodnje i rok upotrebe: -
10. | Serija proizvoda: -
11. |Vrsta ispitivanja: [ hemijska; [X] mikrobiologka
12. |Koncentracija rezidualnog hlora i Cl 0,08mgfl; Tv 20,6° C; Tz 31,0°C; VPU _ UREDAN
T °C uzorka:
13. |Broj uzoraka: 1
14. |Datum i sat prijema uzorka/uzoraka: 06.07.2021------15:00 h
15. | Lokacija obavljanja mikrobioloskih ispitivanja: Mehmeda Spahe b.b. 72270 Travnik
16. | Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:0&uvanje i

rukovanje uzorcima vode
BAS EN ISO 5667-3:2014
Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode

nakon tretmana i iz sistema za distribuciju
BAS ISO 5667-5:2007 e

*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH

(BATA).
N

10.07.2021.

Datum izvjestaja
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4 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNI

/ Bolni¢ka 1.; 72270 Travnik
Tel: +387 (030) 51 13 94; fax; +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJESTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PICE
2190/21 Oznaka uzorka: 3159/21 Strana 2 od 2

lzvjestaj br:

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTATI MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama |[JM Rezultat Ref.vrijednost * |[Metoda

Escherichia coli (E. Coli) ** cfu/100 ml 4 0/100 ml BAS EN ISO 9308-1/A1:2018

24+/-3h 37°C +-1-C .y
Koliformne bakterije** ¢fu/100 ml 10 0/100 ml BAS EN ISO 9308-1/A1:2018

24+/-3h 37°C +-1-C

Enterokoke™ ¢fu/100 ml Nisu izolirane 0/100 ml BAS EN ISO 7899-2:2003

24+/-3h 37°C+-1-C
“*Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice, "Sl. glasnik BiH", broj

40/10 Aneks | dio A.
* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

yieicar:

rdarevic Enizar

OPnigovor (prituZba,
2alba):Te+387(030) 51 13 94

«« Kraj izvjestaja »»

lzvjes;aj se ne sn_'nije pmnoiavati. izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB
Travnik. Rezulgatu ispitivanja se odnose isklju¢ivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne
s.vrr?e. Izv;est_aj saqm samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su

-
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Y
i Bolni¢ka 1: 72270 Travnik
Tell/fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

STRUGNA SLUZBA ZA ZASTITU | UNAPREDENJE ZIVOTNE SREDINE

PREPORUKA'

2190/21 Datum: 40.07.2021. Strana1od 1

Uz izvjesStaj br:

« Ispitani uzorak ne odgovara zahtjevima iz Pravilnika o zdravstvenoj isprgvnosti vode
za piée, “Sl. Glasnik BiH , broj 40/10 Aneks | dio A", zbog nedozvoljenog prisustva

bakterija u uzorku.

Napomena:
« Preispitati higijensko —tehni¢ko stanje objekta, te sanitarno-higijensko stanje okoline,

izvorista i zone sanitarnog nadzora,

e Vodu je potrebno hlorisati;
e U cilju zdravstvene bezbjednosti potrebno je vodu ponovo mikrobiolo$ki i hemijski

kontrolisati;
Koncentracija rezidualnog klora u vodi za pice treba da se kre¢e od 0,2 do 0,5 mg/L

sa preporukom 0,3mg/I

! Preporuka je izvan obima akreditacije.
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lzvjestaj br:

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolni¢ka 1.; 72270
Tel: +387 (030) 51

Travnik
13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

1ZVJESTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PICE

2193/21

Strana 1 od 2

Oznaka uzorka: 3162/21

JKP KOMUNALAC BUSOVACA

Vlasnik vodnog objekta/uzorka:

HRASTOVA GLAVA

Naziv vodnog objekta/uzorka:

0.3.,,BUSOVACA"

Adresa:

b Narugilac ispitivanja:

[:] Inspekcija; |:| Li¢no; EVIasnik objekta; [:l Dom zdravlja; D Zzjz

Vrsta vodnog objekta:

[] kaptaza; [] rezervoar; [] bazen /kup./
vodovodna mreza; [] javna éesma; [] bunar;
[Jpumpa; []izvor

Mjesto uzorkovanja:

X 1z vodovodne mreze u prostorima ili ustanovama,
gdje voda istice iz slavina.

[] Iz rezervoara, na mjestu gdje voda istice iz
rezervoara

[] Mijesto na kojima se voda puni u boce ili

kontejnere
namjenjeno za prodaju.
] Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u

proizvodnji

Oznaka uzorka:

3162/21

Opéina, datum i sat uzorkovanja:

BUSOVACA, 06.07.2021. 11:35h

Zemlja porijekla/uvezeno:

Datum proizvodnje i rok upotrebe:

Serija proizvoda:

Vrsta ispitivanja:

[] hemijska; P mikrobiologka

Koncentracija rezidualnog hlora'i
T °C uzorka:

C10,10mg/l; Tv 18,0° C; Tz 18,3°C; VPU _UREDAN

13.

Broj uzoraka:

1

14.

Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:

06.07.2021------15:00 h

15.

Lokacija obavljanja mikrobioloskih ispitivanja:

Mehmeda Spahe b.b. 72270 Travnik

16.

Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:0&uvanje i
rukovanje uzorcima vode

BAS EN ISO 5667-3:2014

Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode
nakon tretmana i iz sistema za distribuciju
BAS ISO 5667-5:2007

*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH
(BATA). :

/)

10.07.2021.

Datum izvjestaja

lzvietaj se ne smije umnozavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB

Travnik. Rezultati ispitivanja se

syrhe. lzvjedtaj sadrzi samo os

odnose iskljuéiv_o na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne
r!ovne_ pogat.lfe o |sp|t|van_j_u. a sve dodatne informacije o ispitivanju su

e —




ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnitka 1.; 72270 Travnik
Tel: +387 (030) 51 13 94, fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJESTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PICE

lzvjestaj br:  2193/21

Oznaka uzorka: 3162/21

Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTATI MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama |JM Rezultat Ref.vrijednost ** Metoda

Escherichia coli (E. Coli) ** cfu/100 ml 4 0/100 ml BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
24+/-3h 37-C +-1-C

Koliformne bakterije** cfu/100 mi 20 0/100 ml BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
24+/-3h 37°C +/-1-C

Enterokoke™** cfu/100 ml Nisu izolirane 0/100 ml BAS EN ISO 7899-2:2003
24+/-3h 37°C +/-1-C

40/10 Aneks | dio A.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

10.07.2021.

(Datum zavretka ispitivanja

OPrigovor (prituZba,
Zalba):Te+387(030) 51 13 94

JAVNO KCRAUMNALNL POLUZELE

i
»henisalace d.o.o.
BUmavacHA J
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«« Kraj izvjestaja »»

“*Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piée, "SI. glasnik BiH", broj

Y

!zvjeé?aj se ne sn_'lije y[nno_iavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB
Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose iskljuéivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne

§vrl3e. lzvjestaj sadrzi samo osnovne podatke o isp

e s

itivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

K f/ Bolnicka 1; 72270 Travnik
// Telffax: +387 (030) 51 16 33
E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

STRUGCNA SLUZBA ZA ZASTITU | UNAPREDENJE ZIVOTNE SREDINE

PREPORUKA

2193/21 Datum: 10.07.2021. Strana 1 od 1

Uz izvjestaj br:

* Ispitani uzorak ne odgovara zahtjevima iz Pravilnika o zdravstvenoj isprgvnosti vode
za pice, “Sl. Glasnik BiH , broj 40/10 Aneks | dio A", zbog nedozvoljenog prisustva

bakterija u uzorku.

Napomena:
* Preispitati higijensko —tehnicko stanje objekta, te sanitarno-higijensko stanje okoline,

izvori$ta i zone sanitarnog nadzora:

e Vodu je potrebno hlorisati:
* U cilju zdravstvene bezbjednosti potrebno je vodu ponovo mikrobioloski i hemijski

kontrolisati;
» Koncentracija rezidualnog klora u vodi za pice treba da se kreée od 0,2 do 0,5 mg/L

A o &os,,
\: __: »\;};0 “:! '\.

A%
’
»

> b ety

sa preporukom 0,3mg/I
Naéew slu;b‘i/
1 [

Mr.Sci. dr
spec. higijene i z

L4 ..->_‘: ?

! Preporuka je izvan obima akreditacije.

JAVA I7vie&tai ca na amiie .. <



lzvjestaj br:

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolniéka 1.; 72270 Travnik
Tel: +387 (030) 51 13 94; fa
E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

1ZVJESTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PICE

x: +387 (030) 51 16 33

2191/21

Strana 1 od 2

Oznaka uzorka: 3160/21

Vlasnik vodnog objekta/uzorka:

JKP KOMUNALAC BUSOVACA
HRASTOVA GLAVA

Naziv vodnog objekta/uzorka:

U.G. RADOST BUSOVACA

rukovanje uzorcima vode
BAS EN ISO 5667-3:2014
Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode
nakon tretmana i iz sistema za distribuciju

BAS ISO 5667-5:2007

2.
Adresa: ;
3. b Narugilac ispitivanja: [ inspekeija; L] Licno; [JVlasnik objekta; [] Dom zdravija; [z
4. [Vrsta vodnog objekta: [] kaptaza; [] rezervoar; [] bazen /kup./ :
X vodovodna mreza; [] javna gesma; [ bunar;
[Jpumpa; [ izvor
5. Mjesto uzorkovanja: [ 1z vodovodne mreze u prostorima ili ustanovama,
gdje voda istice iz slavina. i, £t
[] Iz rezervoara, na mjestu gdje voda istice iz
rezervoara o
] Mjesto na kojima se voda puni u boce ili
kontejnere
namjenjeno za prodaju. :
[J Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u
proizvodniji
6. Oznaka uzorka: 3160/21
7. Opéina, datum i sat uzorkovanja: BUSOVACA, 06.07.2021. 11:10h
8. Zemlja porijekla/uvezeno: 5
9. Datum proizvodnje i rok upotrebe: -
10. [ Serija proizvoda: =
11. | Vrsta ispitivanja: X hemijska; [X] mikrobiologka
12. | Koncentracija rezidualnog hlorai .. ' /1C10,31mgh; Tv 21,6° C; Tz 28,4°C; VPU _UREDAN
T °C uzorka: i ‘ Tty
13. | Broj uzoraka: o |l 1
14. |Datum i sat prijema uzorka/uzoraka: it A 06.07.2021------15:00 h
15. | Lokacija obavljanja mikrobioloskih ispitivanja: Mehmeda Spahe b.b. 72270 Travnik
16. | Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:0¢uvanje i

*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje Bi
oyl nje BiH

10.07.2021.

Datum izvjestaja

Izvjestaj se ij 5 i ielini
2 a:vnik.j < :jtz??:f:p:;'\:rcl{zavan, izuzev u c!ell_nl, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB
Ja se odnose isklju&ivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne

svrhe. I2viestaj sadrzi samo osnovne nodatica p iemiivmns
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK j'“

Bolni¢ka 1.; 72270 Travnik
Tel: +387 (030) 51 13 94, fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJESTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PICE

lzvjestaj br:  2191/21

Oznaka uzorka: 3160/21

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTATI MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

Strana 2 od 2

Vrste mikroorganizama |JM Rezultat Ref.vrijednost ** [Metoda

Escherichia coli (E. Coli) ** cfu/100 ml Nisu izolirane 0/100 ml BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
24+/-3h 37°C+-1-C

Koliformne bakterije** cfu/100 ml 10 0/100 ml BAS EN 1SO 9308-1/A1:2018
24+/-3h 37°C +/-1°C

Enterokoke™* cfu/100 mi Nisu izolirane 0/100 ml BAS EN ISO 7899-2:2003
24+/-3h 37°C+-1C

“*Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piée, "Sl. glasnik BiH", broj

40/10 Aneks | dio A.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

OPrigovor (prituba,
Zalba):Te+387(030) 51 13 94

T P
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«« Kraj izvjestaja »»
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK
Bolnicka 1; 72270 Travnik

/ Tel/fax: +387 (030) 51 16 33
E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

STRUCNA SLUZBA ZA ZASTITU | UNAPREDENJE ZIVOTNE SREDINE

Uz izvjestaj br: 2191721

PREPORUKA!

Datum: 10.07.2021. Strana 1 od 1

* Ispitani uzorak ne odgovara zahtjevima iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za
pice, “Sl. Glasnik BiH , broj 40/10 Aneks | dio A", zbog nedozvoljenog prisustva

bakterija u uzorku.

Napomena:

* Nalaz koliformnih bakterija bez ostalih klica indikatora fekalnog zagadenja ukazuje na

staro fekalno zagadenije bez epidemioloske opasnosti.lpak vodu i dalie treba kontrolisati.

 Preispitati higijensko —tehnicko stanje objekta, higijensko stanje okoline, izvoridta i zone
sanitarne zastite u smislu otklanjanja moguénosti prodiranja povr$inskih i otpadnih voda

u objekat;

e Vodu je potrebno redovno hlorisati sa koncentracijama rezidualnog klora u vodi
za pi¢e od 0,2 do 0,5 mg/L sa preporukom 0,3mg/I

e U cilju zdravstvene bezbjednosti potrebno je vodu ponovo mikrobioloski i hemijski

kontrolisati;

vl
® f:: ‘“‘\

! Preporuka je izvan obima akreditacije.
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Izvjestaj br:

ZAVOD Z

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

1ZVJESTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PICE

A JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolni¢ka 1; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 5116 33

2191/21

Oznaka uzorka: 3160/21

Strana3od 3

Laboratorij za sanitarnu kemiju
REZULTATI FIZIKALNO-KEMIJSKIH ISPITIVANJA

Parametar ispitivanja |JM Rezultat Ref. vrijednost ** Metoda _

Boja prihvatljivo prihvatijivo Vizualna procjena

Miris - prihvatljivo prihvatijivo Organoleptika

Okus L . prihvatljivo Organoleptika .
Rezidualni klor mg/l 0,3 0,5 Kolorimetrijski sa o-tolidinom
Mutnoca NTU 0,47 prihvatijivo BAS EN 1SO 7027-1:2017
Reakcija pH pH jed. 7,79 65-95 BAS EN 1SO 10523:2013
Elektrovodljivost uS/cm 88 2500 BAS EN 27888:2002
Kloridi mg/l <5,0 250 BAS 1SO 9297:2002
Permanganatni indeks O2mg/l 1,53 5,0 BAS EN ISO 8467:2002
Amonijak mg NH,'/1 | 0,003 0,50 BAS ISO 7150-1:2002
Nitrati mg NO3 /I 2,03 50,0 SMEWW 23nd 4500-NOs B
Nitriti mg NO;/| 0,001 0,5 BAS EN 26777:2000

Kalcij mg/| - . Kompleksometrijska titracija
Magnezij mg/l - Kompleksometrijska titracija
Ukupna tvrdoc¢a vode °nj - - Kompleksometrijska titracija
Suhi ostatak mg/l - - Gravimetrija

Zeljezo pg 28 200 BAS 1SO 6332:2000
Mangan pg /! <1,0 50 Spektrofotometrijska sa amonijpersulfatom

40/10 Aneks | dioBi C.

*Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice, "Sl. glasnik BiH", broj

“e2-8ef Odsjeka za sanitamu kemiju:

07.07.2021.

OPrigovor (prituZba, Zalba):
Tel: +387 (030) 51 13 94

(Datum 'zav_réetlgawiggitivanja)

/%/70/ /C?/ e

RO Mr. sci. Terezija Sapina, dipl. ing. kem. tehn.

| & i f NE ¢
| «« Kraj izvjeStaja §

2\ '\
T AN |
A\
| |
\?v!!‘
¥

Izvjestaj se ne smije umnoZavati, izuzev u cielini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB
Travnik. Bezulgatl ispitivanja se odnose iskljugivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne
svrhe. lzvje3taj sadrzi samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su
dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.




lzvjestaj br:

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolniéka 1.; 72270 Travnik
Tel: +387 (030) 51 13 94, fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

1ZVJESTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PICE

2192/21

Strana 1 od 2

3161/21

Oznaka uzorka:

JKP KOMUNALAC BUSOVACA

1. Vlasnik vodnog objekta/uzorka:
2. Naziv vodnog objekta/uzorka: HRASTOVA %LAVA
Adresa: d E. BdSovadh
b Narucilac ispitivanja; D Inspekcija; [] Lieno; P VIasnik objekta; [:l Dom zdravlja; D Zzjz
Vrsta vodnog objekta: [ kaptaza; [] rezervoar; [] bazen /kup./
X vodovodna mreza; [] javna &esma; [] bunar;
Opumpa; [Jizvor []
5. | Mjesto uzorkovanja: (X 1z vodovodne mreze u prostorima ili ustanovama,
gdje voda istice iz slavina.
(] 1z rezervoara, na mjestu gdje voda istice iz
rezervoara
O Mijesto na kojima se voda puni u boce ili
kontejnere
namjenjeno za prodaju.
Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u
proizvodnji
Oznaka uzorka: 3161/21
Op¢ina, datum i sat uzorkovanja: BUSOVACA, 06.07.2021. 11:25h
Zemlja porijekla/uvezeno: e
Datum proizvodnje i rok upotrebe: -
). | Serija proizvoda: i

Vrsta ispitivanja:

] hemijska; [X] mikrobiologka

Koncentracija rezidualnog hlora i
T °C uzorka:

Cl10,10mg/i; Tv 19,0° C; Tz 28,4°C; VPU _ UREDAN

Broj uzoraka:

Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:

06.07.2021------ 15:00 h

Lokacija obavljanja mikrobiologkih ispitivanja:

Mehmeda Spahe b.b. 72270 Travnik

Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:O¢uvanje i
rukovanje uzorcima vode

BAS EN ISO 5667-3:2014

Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode
nakon tretmana i iz sistema za distribuciju
BAS ISO 5667-5:2007

gk
AV

Sppoo.

*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH
(BATA).
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnicka 1.; 72270 Travnik
Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33
E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

1ZVJESTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PICE
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Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju

REZULTATI MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama

JM Rezultat Ref.vrijednost ** |Metoda

Escherichia coli (E. Coli) **
24+/-3h 37°C+-1-C

cfu/100 ml 3 0/100 ml BAS EN ISO 9308-1/A1:2018

24+/-3h 37°C +/-1'C

Koliformne bakterije** cfu/100 ml 15 0/100 ml BAS EN SO 9308-1/A1:2018
24+/-3h 37°C +-1-C
Enterokoke™* cfu/100 ml Nisu izolirane 0/100 ml BAS EN ISO 7899-2:2003

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi¢e, "Sl. glasnik BiH", broj

40/10 Aneks | dio A.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).
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Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose iskljugivo na dostavijeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne

( Izvjedtaj se ne smije umnoZavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB

s_vﬂ!e. Izvjest_ai sadrzi samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK
Bolni¢ka 1; 72270 Travnik

Tel/fax: +387 (030) 5116 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

STRUGNA SLUZBA ZA ZASTITU | UNAPREDENJE ZIVOTNE SREDINE

PREPORUKA'

2192/21 Datum: 10.07.2021. Strana 10d1

Uz izvjestaj br:

. lspitg’ni l:I‘ZOI'ak ne.odgovar_a zahtjevima iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode
za pice, “Sl. Glasnik BiH , broj 40/10 Aneks | dio A”, zbog nedozvoljenog prisustva

bakterija u uzorku.

Napomena:
¢ Preispitati higijensko —tehnicko stanje objekta, te sanitarno-higijensko stanje okoline

izvoridta i zone sanitarnog nadzora;

. Voqh_.n je potrebno hlorisati;
U cilju zdravstvene bezbjednosti potrebno je vodu ponovo mikrobioloski i hemijski

kontrolisati;
» Koncentracija rezidualnog klora u vodi za pice treba da se krec¢e od 0,2 do 0,5 mg/L

sa preporukom 0,3mg/I

’ .
Preporuka je izvan obima akreditacije.



