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Oznaka uzorka: 3165/21

Vlasnik vodnog objekta/uzorka:

JKP KOMUNALAC BUSOVACA

HRASTOVA GLAVA

rukovanje uzorcima vode

BAS EN ISO 5667-3:2014

Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode
nakon tretmana i iz sistema za distribuciju
BAS ISO 5667-5:2007

2. Naziv vodnog objekta/uzorka:
Adresa: UPRAVA KOMUNALNOG
3. b Narugilac ispitivanja: ] Inspekeija; [] Ligno; DX]Vlasnik objekta; [] Dom zdravlja; [] Zzjz
4. |Vrsta vodnog objekta: (] kaptaza; [] rezervoar; [ ] bazen /kup./ |
(X vodovodna mreza; [] javna desma; [] bunar;
Jpumpa; [ izvor
5. [Mjesto uzorkovanja: X 1z vodovodne mreze u prostorima ili ustanovama,
gdje voda isti¢e iz slavina. g
(] 1z rezervoara, na mjestu gdje voda istice iz
rezervoara ' N
] Mjesto na kojima se voda puni u boce ili
kontejnere
namjenjeno za prodaju.
[J Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u
proizvodnji
6. Oznaka uzorka: 3165/21
7. Opéina, datum i sat uzorkovanja: BUSOVACA, 15.07.2021. 10:50h
8. Zemlja porijekla/uvezeno: 2
9. Datum proizvodnije i rok upotrebe: -
10. | Serija proizvoda: .
11. [ Vrsta ispitivanja: (] hemijska; [X] mikrobiologka
12. | Koncentracija rezidualnog hlora i Cl 0.023 mg/l; Tv 19,6°C; Tz 30,1°C; VPU _UREDAN
T °C uzorka:
13. | Broj uzoraka: 1
14. | Datum i sat prijema uzorka/uzoraka: 15.07.2021------ 15:00 h
15. | Lokacija obavljanja mikrobiologkih ispitivanja: Mehmeda Spahe b.b. 72270 Travnik
16. | Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:0&uvanje i

*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH
(BATA).

19.07.2021.

Datum izvjestaja
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lzvjestaj br:  2341//21

Vrste mikroorganizama  (JM Rezultat Ref.vrijednost ** |Metoda T E L]

T BAS EN ISO '
Escherichia coli (E. Coli) ** cfw/100m! | Nisu izolirane 0/100 ml
24+/-3h 37°C+-1C 5

0 9308-1/A1:

Koliformne bakterije** cfu/100 ml 4 0/100 mi BASENIS }
24+/-3h 37T°C+-1C
Enterokoke* cfu/100ml | Nisu izolirane 0/100 ml BASEN KRN EENS
24+/-3h 3T°C+-1C
“*Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice, "Sl. glasnik BiH", broj

40/10 Aneks | dio A.
* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

19.07.2021.

(Datum zavr3etka ispitivanja)

Prigovor (pnituzba,
Zalba): Te+387(030) 51 13 94
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnitka 1; 72270 Travnik
Telffax: +387 (030) 51 16 33
E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

STRUCGNA SLUZBA ZA ZASTITU | UNAPREDENJE ZIVOTNE SREDINE

PREPORUKA!

z izvjestaj br: 2341/21 Datum: 19.07.2021. Strana 1 od 1

e |Ispitani uzorak ne odgovara zahtjevima iz Pravilnika o zdravstvgnoj isp(avnosti vode za
pie, “Sl. Glasnik BiH , broj 40/10 Aneks | dio A", zbog nedozvoljenog prisustva

bakterija u uzorku.

Napomena: . _
» Nalaz koliformnih bakterija bez ostalih klica indikatora fekalnog zagadenja ukazmg na
staro fekalno zagadenije bez epidemioloske opasnosti.lpak vodu i dalje treba kontrolisati.

» Preispitati higijensko —tehnicko stanje objekta, higijensko stanje okoline, izvorista i zone
sanitarne zastite u smislu otklanjanja moguénosti prodiranja povrsinskih i otpadnih voda
u objekat;

e Vodu je potrebno redovno hlorisati sa koncentracijama rezidualnog klora u vodi
za pi¢e od 0,2 do 0,5 mg/L sa preporukom 0,3mg/I

¢ U cilju zdravstvene bezbjednosti potrebno je vodu ponovo mikrobiologki i hemijski
kontrolisati;

be:

P At s Nacelnik sl

Mr.sci.dr Zudi
spec. higijene i zdyaystvene ekologije

Preporuka je izvan obima akreditacije.
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IZVJESTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PICE

Izvjestaj br:  2343//21 Oznaka uzorka: 3163/21 Strana 1 od 2
1. Vlasnik vodnog objekta/uzorka: JKP KOMUNALAC BUSOVACA
2. Naziv vodnog objekta/uzorka: HRASTOVA GLAVA
Adresa: CAFFE ,,POINT"
3. b Narugilac ispitivanja: [ Inspekeija; (] Licno; X Vlasnik objekta; [] Dom zdravja; [] Zzjz
4. | Vrsta vodnog objekta: [ kaptaza; [] rezervoar; [] bazen /kup./

(X vodovodna mreza; [] javna éesma; [] bunar;
Clpumpa; [Jizvor [

5. [Mjesto uzorkovanja: X 1z vodovodne mreze u prostorima ili ustanovama,
gdje voda istice iz slavina.

[J 1z rezervoara, na mjestu gdje voda istiée iz
rezervoara

[] Mjesto na kojima se voda puni u boce ili
kontejnere
namjenjeno za prodaju.

[(] Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u

proizvodnji
6. Oznaka uzorka: 3163/21
7. Opéina, datum i sat uzorkovanja: . BUSOVACA, 15.07.2021. 10:30h
8. Zemlja porijekla/uvezeno: -
9. Datum proizvodnje i rok upotrebe: -
10. | Serija proizvoda: -
11. | Vrsta ispitivanja: A el [[]-hemijska; [X] mikrobioloska
12. | Koncentracija rezidualnog hlorai."» - 0 6i"'9,‘0123 mg/l; Tv 24,1°C; Tz 28,6°C; VPU __UREDAN
T °C uzorka: 2y, T, -
13. | Broj uzoraka: TGS Wiy 1
14. |Datum i sat prijema uzorkaluzotakay, ' AY | 15.07.2021------15:00 h
15. | Lokacija obavljanja mikrobiolokih ispitivanja:” | ~ Mehmeda Spahe b.b. 72270 Travnik
16. | Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:O&uvanje i-
rukovanje uzorcima vode *Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH
BAS EN ISO 5667-3:2014 (BATA).

Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode
nakon tretmana i iz sistema za distribuciju
BAS ISO 5667-5:2007 1

19.07.2021.

Nacelnik Strucne sluz

Datum izvjestaja Zivotne

Mr,sci.dr. Osmani
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lzvjestaj br:  2343//21

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTATI MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama JM Rezultat Ref.vrijednost ** Metoda
Escherichia coli (E. Coli) **. cfu/100 ml 4 0/100 ml BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
24+/-3h 37°C+-1'C

Koliformne bakterije** cfu/100 mi Nisu izolirane 0/100 ml BAS EN ISQO 9308-1/A1:2018
24+/-3h 37-C +/-1-C

Enterokoke** cfu/100 mi Nisu izolirane 0/100 ml BAS EN SO 7899-2:2003
24+/-3h 37°C +-1:C

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice, "SI. glasnik BiH", broj

40/10 Aneks | dio A.
* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA)

19.07.2021.

(Datum zavrSetka ispitiy

OPrigovor (prituzba,
Zalba): Te+387(030) 51 13 94

JAVND KOP’UNALNO PODUZESE
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolni¢ka 1; 72270 Travnik
Telffax: +387 (030) 51 16 33
E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

STRUCNA SLUZBA ZA ZASTITU | UNAPREDENJE ZIVOTNE SREDINE

PREPORUKA!

2343/21 Datum: 19.07.2021. Strana1o0d 1

Uz izvjestaj br:

* Ispitani uzorak ne odgovara zahtjevima iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode
za pice, “Sl. Glasnik BiH , broj 40/10 Aneks | dio A”, zbog nedozvoljenog prisustva

bakterija u uzorku.

Napomena:

Komparirajuéi predhodne rezultate vode za piée na mikrobiolosku ispravnost doslo je

do znaéajnog pada nedozvoljenih bakterija.
Ponovo naglaSavamo, da je jako bitno da koncentracija rezidualno klora u vodi za

pi¢e bude od 0,2 do 0,5 mg/L sa preporukom 0.3mg/l

» Preispitati higijensko —tehni¢ko stanje objekta, te sanitarno-higijensko stanje okoline,
izvori$ta i zone sanitarnog nadzora;

e Vodu je potrebno hlorisati;
. * Ucilju zdravstvene bezbjednosti potrebno je vodu ponovo mikrobiologki i hemijski

kontrolisati.

%, \\ Nagelnik sluzbe:

Mr.Sci. dr Z(di
74 spec. higijene i zdrav
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lzvjestaj br:  2342//21 Oznaka uzorka: 3164/21 Strana 1 od 2
JKP KOMUNALAC BUSOVACA

Vlasnik vodnog objekta/uzorka:
Naziv vodnog objekta/uzorka:

HRASTOVA GLAVA

CAFFE BAR ,,BOSS”

Adresa:
H Narugilac ispitivanja:

[] 1nspekecija; [ Lieno; [XIVlasnik objekta; [] Dom zdravlja; [ zzjz

Vrsta vodnog objekta:

[ kaptaza; [] rezervoar; [] bazen /kup./
[X] vodovodna mreza; [] javna &esma; [] bunar;

[(Jpumpa; [ izvor

Mjesto uzorkovanja:

[X] Iz vodovodne mreze u prostorima ili ustanovama,
gdje voda istice iz slavina.

[] Iz rezervoara, na mjestu gdje voda istice iz
rezervoara

[] Mjesto na kojima se voda puni u boce ili

kontejnere
namjenjeno za prodaju.

[] Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u
proizvodniji

3164/21

rukovanje uzorcima vode

BAS EN ISO 5667-3:2014

Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode
nakon tretmana i iz sistema za distribuciju
BAS ISO 5667-5:2007

6. Oznaka uzorka:
7. Opcina, datum i sat uzorkovanja: ‘BUSOVACA, 15.07.2021. 10:45h
8. Zemlja porijekla/uvezeno: -
9. Datum proizvodnje i rok upotrebe: -
10. | Serija proizvoda: _ -
11. | Vrsta ispitivanja: LR (B | Ijlemijska; X mikrobioloska
12. |Koncentracija rezidualnog hlorai ** ;.. | C1 0,00 mgh; Tv 22,1°C; Tz 29,1°C; VPU _UREDAN
T °C uzorka: N ey R
13. |Broj uzoraka: ATl 0 2 T 1
' 14. |Datum i sat prilema uzorka/uzoraka; ;- ‘'Y 15.07.2021------15:00 h
15. | Lokacija obavljanja mikrobioloskih ispitivanja . Mehmeda Spahe b.b. 72270 Travnik
16. |Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:0&uvanje i

*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranie Bi
oy itiranje BiH

19.07.2021. VY

Datum izvjestaja

4
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Strana 2 od 2

Oznaka uzorka: 31 64/21

lzvjestaj br:  2342//21

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju

REZULTATI MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama  (JM Rezultat Ref.vrijednost ** Metoda
- :2018

Escherichia coli (E. Coli) ** cfu/100 ml 1 0/100 ml BAS EN 1SO 9308-1/A1:201 .
24+/-3h 37:C+-1C
Koliformne bakterije** cfu/100 ml 50 0/100 ml BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
24+/-3h 37°C +/-1°C
Enterokoke** cfu/100 ml Nisu izolirane 0/100 ml BAS EN 1SO 7899-2:2003
24+/-3h 37°C+-1:C

ravnosti vode za pice, "Sl. glasnik BiH", broj

40/10 Aneks | dio A.

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispl

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

zdarevi¢ Enizar

OPrigovor (prituZba,
Zalba): Te+387(030) 51 13 94
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u «« Kraj izvjestaja »»

Izvjestaj se ne smije umnoZavati, izuzev u cjeli i

. nije umno: ; . cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno z

:L?r\:gul:i\?::gpatl ispitivanja se odnose iskljugivo na dostavljeni uzorak i ne sjmiju sedli?::ii;tt‘ilt?us r?ai{:rgse
. lzviestaj sadrzi samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informaciie o ispitivaniu su



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

" Bolnitka 1; 72270 Travnik
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STRUGNA SLUZBA ZA ZASTITU | UNAPREDENJE ZIVOTNE SREDIN
PREPORUKA'

10d1
2342/21 Datum: 19.07.2021. Strana

Uz izvjeStaj br:

e Ispitani uzorak ne odgovara zahtjevima iz Pravilnika o zdravstve:noj iSprfglVHOSti vode
@  Z:vice "SI Glasnik BiH , broj 40/10 Aneks | dio A", zbog nedozvolienog prisustva

bakterija u uzorku.

Napomena:

Komparirajuéi predhodne rezultate vode za piée na mikrobiolo$ku ispravnost doslo je
do znaéajnog pada nedozvoljenih bakterija.

Ponovo naglasavamo, da je jako bitno da koncentracija rezidualnog klora u vodi za
pice bude od 0,2 do 0,5 mg/L sa preporukom 0,3mg/l

* Preispitati higijensko —tehnitko stanje objekta, te sanitarno-higijensko stanje okoline,
izvori$ta i zone sanitarnog nadzora;
Vodu je potrebno hlorisati;
U cilju zdravstvene bezbjednosti potrebno je vodu ponovo mikrobiologki i hemijski
kontrolisati.

. Nacelnik slyz

spec. higijene i zdravstvene ekologije

! Preporuka je izvan obima akreditacije.

IZJAVA: |zvjestaj se ne smij i e
e Ml umnozavati, izuzev y Gelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik



