lzvjestaj br:

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK
Bolnicka 1.; 72270 Travnik

// Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33
V' E-mail: tr.zavod@bih.net.ba
1ZVJESTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PICE
2408//121 Oznaka uzorka: 61386/21 Strana1od 2

JKP,,KOMUNALAC" D.0.0. BUSOVACA

[]: Vlasnik vodnog objekta/uzorka:
2. Naziv vodnog objekta/uzorka: HRASTOVA GLAVA
Adresa: VANJSKA CESMA — KRUG JKP KOMUNALAC
3. b Narudilac ispitivanja: [ inspekeija; [ Licno; [Viasnik objekta; [] Dom zdravlja; [] Zzjz
4. | Vrsta vodnog objekta: (] kaptaza; [] rezervoar; [] bazen /kup./
X vodovodna mreza: [] javna &esma; [] bunar;
Olpumpa; Hizvor [
5. Mjesto uzorkovanja: X 1z vodovodne mreze u prostorima ili ustanovama,
gdje voda istice iz slavina.
. [J 1z rezervoara, na mjestu gdje voda istice iz
rezervoara
[ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili
kontejnere
namjenjeno za prodaju.
(] Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u
proizvodnii
6. Oznaka uzorka: 61386/21
7. Opéina, datum i sat uzorkovanja: BUSOVACA, 27.07.2021. 09:20h
8. Zemlja porijekla/uvezeno: -
9. Datum proizvodnje i rok upotrebe: L
10. | Serija proizvoda: i
11. | Vrsta ispitivanja: e ' O ;‘emijska; X mikrobioloska
12. |Koncentracija rezidualnog hlord;i->", I GIOXZl mg/l; Tv 18,8°C; Tz 24°C; VPU _ UREDAN
T °C uzorka: | ol 1
13. (Broj uzoraka: v 2 1
' 14. |Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:, 4. ", % 27.07.2021------15:00 h
15. | Lokacija obavljanja mikrobioloékiﬁj_s'piti\(ar_rja:-‘- /4 Mehmeda Spahe b.b. 72270 Travnik
16. | Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Oém‘raﬁje"i'-_--< -
rukovanje uzorcima vode *Akreditovana metoda od strane Instit itiranje Bi
BAS EN IS0 £667.3:2014 (BATA). uta za akreditiranje BiH
Dio §: Smjernice za uzorkovanje pitke vode
nakon tretmana i iz sistema za distribuciju
BAS ISO 5667-5:2007

31.07.2021.

Datum izvjestaja

2 Nacelnik Struéne sluzbe za zastitu i unapredenje
Zi redine




’ ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnicka 1.; 72270 Travnik
Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

1ZVJESTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PICE
Oznaka uzorka: 61386/21 Strana 2 od 2

lzvjeStaj br:  2408//21

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTATI MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama |JM Rezultat Ref.vrijednost ** |Metoda

Escherichia coli (E. Coli) ** cfu/100 ml | Nisu izolirane 0/100 ml BAS EN BUSIE-TIA 2018
24+/-3h 37-C+-1:C

Koliformne bakterije** cfu/100 ml 4 0/100 ml BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
24+/-3h 37°C +/-1-C

Enterokoke™* cfu/100 ml Nisu izolirane 0/100 ml BAS EN ISO 7899-2:2003
24+/-3h 37°C +/-1°C

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piée, "Sl. glasnik BiH", broj

40/10 Aneks | dio A.
* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

31.07.2021.

(Datum zavrSetka ispiti

1Prigovor (prituzba,
7alba): Te+387(030) 51 13 94
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnitka 1: 72270 Travnik
Telfax: +387 (030) 51 16 33
E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

STRUGNA SLUZBA ZA ZASTITU | UNAPREDENJE ZIVOTNE SREDINE

PREPORUKA

Datum: 31.07.2021. Strana 1 0od 1

Uz izvjestaj br: 2408/21

®
e Ispitani uzorak ne odgovara zahtjevima iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za
pice, “Sl. Glasnik BiH , broj 40/10 Aneks | dio A", zbog nedozvoljenog prisustva
/koliformnih bakterija / u uzorku.
Nalaz koliformnih bakterija bez ostalih klica indikatora fekalnog zagadenja, ukazuje na
staro fekalno zagadenje, na eventualno postojanje mikrobnih “gnjezda”.Voda nije
epidemiolo$ki opasna.
Napomena:
* Preispitati higijensko ~tehni¢ko stanje objekta, te sanitarno-higijensko stanje okoline,
izvoridta i zone sanitarnog nadzora;
» Preispitati sistem hlorinacije vode;
U cilju zdravstvene bezbjednosti potrebno je vodu ponovo mikrobiologki i hemijski
kontrolisati;
* Koncentracijz
]
<~ Nacelnik sluzbe:
| e //7 /
‘ B#Zudi Osmani,

spec. higijene i zdravstvene ekologije

' Preporuka je izvan obima akreditacije.




7 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK
Bolni¢ka 1.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJESTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PICE

lzvjesStaj br:  2406//21 Oznaka uzorka: 61384/21 Strana 1 od 2
T [Viasnik vodnog objexiaizoka | JKP.KOMUNALAC 000 BUSOVACA
2. Naziv vodnog objekta/uzorka: HRASTO!A GLAVA
Adresa. UG. ..RADOST
3. b Narudilac mpdlvani;. O Inspekeija; [] Licno; BV lasnik objekta; [ Dom zdravija; [J 72252
4 Vrsta vodnog objekta [ xaptaza; [] rezervoar, [] bazen up./

(X vodovodna mreza: ) javna ¢esma; D bunar,

Opumpa; (] izvor
S. | Mjesto uzorkovanja: (X 1z vodovodne mreze u prostorima ili ustanovama,
gdje voda istiCe iz slavina.

. 1z rezervoara, na mjestu gdje voda istice iz
rezervoara

[ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili
kontejnere
namjenjeno za prodaju.

O Mijesto u objektu na kojem se voda koristi u

proizvodnji
6 Oznaka uzorka: 61384/21
7 Opcina, datum i sat uzorkovanja: BUSOVACA, 27.07.2021. 08:50h
8. Zemlja porijekla/uvezeno: -
9 Datum proizvodnije i rok upotrebe: -
10. | Serija proizvoda: -
11. | Vrsta ispitivanja: , { hemijska; [ mikrobiologka
12. | Koncentracija rezidualnog hlora i Yy Cl0,3mgA; Tv 18,1°C; Tz 23,4°C: VPU MUTNOCA
T °C uzorka:
13. | Broj uzoraka: 1
. 14. | Datum i sat prilema uzorka/uzoraka: : 27.07.2021-----15:00 h
15. | Lokacija obavljanja mikrobiologkih ispitivanja: Mehmeda Spahe b.b. 72270 Travnik
16. | Kvalitet yodo- uzorkovanje-Dio 3:0¢&uvanje i : )
rsu:gvea;jlns ;z;;i;n_; ;ooae (Q:r:‘c\l)l.tovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH

Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode
nakon tretmana i iz sistema za distribuciju
BAS ISO 5667-5:2007

31.07.2021.

2w Nadelnik Struéne slube za zadtitu i unapredenje
. :

(

Datum izvjestaja

e - -




ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

/ -

Bolni¢ka 1.; 72270 Travnik

g Tel: +387 (030) 51 13 94: fax: +387 (030) 51 16 33
E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

iZVJESTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PICE

Oznaka uzorka: 61384/21 ['strana 2 0d 2

Izvjestaj br: 2406//21

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTATI MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama  |JM Rezultat Ref.vrijednost ** |Metoda

ey izoli -1/A1:201
Escherichia coli (E. Coli) ** cfu100ml | Nisu izolirane 0/100 ml BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
24+/-3h 37°C+-1C
Koliformne bakterije** cfu/100 ml 4 0/100 ml BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
24+]-3h 37-C +-1-C
Enterokoke™* cfu/100 ml Nisu izolirane 0/100 ml BAS EN ISO 7899-2:2003

24+/-3h 37°C+-1C

~Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice, "Sl. glasnik BiH", broj

40/10 Aneks | dio A.
* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

31.07.2021.

(Dafum zavrsetka

OPrigovor (prituZba,
Zalba):Te+387(030) 51 13 94
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Uz izvjestaj br: 2406/21 Datum:

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnitka 1; 72270 Travnik
Telffax: +387 (030) 51 16 33
E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

STRUGNA SLUZBA ZA ZASTITU | UNAPREDENJE ZIVOTNE SREDINE

PREPORUKA

31.07.2021. Strana1od 1

e Ispitani uzorak ne odgovara zahtjevima iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za

piée, “Sl. Glasnik BiH , broj 40/10 Aneks | dio A", zbog nedozvoljenog prisustva

/koliformnih bakterija / u uzorku.
Nalaz koliformnih bakterija bez ostalih klica indikatora fekalnog zagadenja, ukazuje na

staro fekalno zagadenje, na eventualno postojanje mikrobnih “gnjezda”.Voda nife
epidemioloSki opasna.

Napomena:

Preispitati higijensko —tehnicko stanje objekta, te sanitarno-higijensko stanje okoline,

izvori§ta i zone sanitarnog nadzora;
Preispitati sistem hlorinacije vode;
U cilju zdravstvene bezbjednosti potrebno je vodu ponovo mikrobiolo$ki i hemijski

kontrolisati; :
Koncentracija rezidualnog klora u vodi za pice treba da se kre¢e od 0,2 do 0,5 mg/L

2w Nacelnik sluzbe:

g B

/ Drmsmani,

spec. higijene i zdravstvene ekologije

! Preporuka je izvan obima akreditacije.




ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK
Bolnika 1.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94, fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJESTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PICE

lzvjestaj br:  2407//21 " Oznaka uzorka: §1385/21 Strana 1 od 2
1. Vlasnik vodnog objekta/uzorka: JKP, KOMUNALAC" D.0.0. BUSOVACA
2. Naziv vodnog objekta/uzorka: HRASTOVA GLAVA
Adresa: REZERVOAR HRASTOVA GLAVA
3. B Narugilac ispitivanja: [ nspekeija; [] Ligno; PJVlasnik objekta; [] Dom zdravlja; [] Zzjz
Vrsta vodnog objekta: (] kaptaza; [X] rezervoar; [] bazen /kup./

(] vodovodna mreza; [] javna éesma; [] bunar;

Olpumpa; [Jizver [

3. | Mjesto uzorkovanja: [] 1z vodovodne mreze u prostorima ili ustanovama,
gdje voda istice iz slavina.

X 1z rezervoara, na mjestu gdje voda istice iz
rezervoara

[[] Mjesto na kojima se voda puni u boce ili
kontejnere
namjenjeno za prodaju.

[ Miesto u objektu na kojem se voda koristi u

proizvodnji
Oznaka uzorka: 61385/21
Opéina, datum i sat uzorkovanja: BUSOVACA, 27.07.2021. 09:10h
Zemlja porijekla/uvezeno: z
Datum proizvodnije i rok upotrebe: -
Serija proizvoda: =
Vrsta ispitivanja: LT g [L] hemijska; [X] mikrobiologka
Koncentracija rezidualnog hlora i g C1 0,2 mgfl; Tv 17°C: Tz 19°C; VPU UREDAN
T °C uzorka: [ o
Broj uzoraka: iR A 1
Datum i sat prijema uzorka/uzaraka: .-, / 27.07.2021---—-15:00 h
Lokacija obavljanja mikrobioloskih ispitivanja; |- Mehmeda Spahe b.b. 72270 Travnik

Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:0¢uvanjei . ..
rukovanje uzorcima vode it *Akreditov i itiranje Bi
BN oo o s e 1?:) ana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH
Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode ’

nakon tretmana i iz sistema za distribuciju
BAS ISO 5667-5:2007

31.07.2021.

Datum izvjestaja Z-4 Nacelnik Struéne sluzbe za zgétitu i unapredenje




ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnicka 1.; 72270 Travnik
Tel: +387 (030) 51 13 94, fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

1zvJESTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PICE

Oznaka uzorka: 61385/21

| Strana 2 od 2

lzvjestaj br:  2407//21

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTATI MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama |JM Rezultat Ref.vrijednost ** |Metoda

Escherichia coli (E. Coli) ** cfu/100 ml Nisu izolirane 0/100 ml BAS EN 1SO 9308-1/A1:2018 .)
244/-3h 37°C +-1-C

Koliformne bakterije** cfu/100 mi 3 0/100 ml BAS EN ISO 9308-1/A1:2018

24+/-3h 37°C +/-1-C :

Enterokoke™* cfu/100 ml Nisu izolirane 0/100 ml BAS EN ISO 7899-2:2003

24+/-3h 37-C+-1C

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi¢e, "Sl. glasnik BiH", broj

40/10 Aneks | dio A.
* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

31.07.2021.

v

(Datum zavrsetka ispiti

L

OPrigovor (prituZba,
Zalba):Te+387(030) 51 13 94

JAVN OHKOMU NALNO pop UZECE
» Nl

d.o.o.

«« Kraj izvjestaja »»




RAVNIK

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB T

Bolnitka 1; 72270 Travnik
Telffax: +387 (030) 51 16 33
E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

STRUGNA SLUZBA ZA ZASTITU | UNAPREDENJE ZIVOTNE SREDINE

PREPORUKA

Datum: 31.07.2021. Strana 1od 1

Uz izvjestaj br: 2407/21

nika o zdravstvenoj ispravnosti vode za

e Ispitani uzorak ne odgovara zahtjevima iz Pravil
zbog nedozvoljenog prisustva

piée, “Sl. Glasnik BiH , broj 40/10 Aneks | dio A’

/koliformnih bakterija / u uzorku.
Nalaz koliformnih bakterija bez ostalih klica indikatora fekalnog zagadenja, ukazuje na

staro fekalno zagadenje, na eventualno postojanje mikrobnih “gnjezda”.Voda nije
epidemioloSki opasna.

Napomena:

Preispitati higijensko —tehnigko stanje objekta, te sanitarno-higijensko stanje okoline,

izvori$ta i zone sanitarnog nadzora;

e Vodu je potrebno dezinfikovati;
U cilju zdravstvene bezbjednosti potrebno je vodu ponovo mikrobioloski i hemijski

kontrolisati;

<4 Nacelnik sluzbe:

o e
¢ D#Zudi Osmani,

spec. higijene i zdravstvene ekologije

1 gt
Preporuka je izvan obima akreditaniia



