INSTITUT ZA ZDRAVLJE
[ SIGURNOST HRANE

Fra vana Jukica 2, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
tel+38732 448 oot / fax.+38732 448 ooo
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VETERINARSKI ZAVOD

Sluzba za mikrobiologiju hrane
Adresa: Sarajevska 77b, 72000 Zenica

IZVIESTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PICE
Nazivvodnog objekta:  GRADSKI VODOVOD - VODA U DOMU ZDRAVLJA

IzvjeStaj br: 14.01.05-56823/21 Laboratorijski protokol: MV - 2098/21

Podaci o uzorku
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SadrZaj rez. hlora kod uzorkovanja (mg/1):

[Vlasnik vodnog objekta: JKP KOMUNALAC d.0.0. Busovata Silvije Strahimira Kranjcevica bb 73260
BUSOVACA

Naru¢ilac ispitivanja: JKP KOMUNALAC d.0.0. Busovaca Silvije Strahimira Kranjéevi¢a bb ’
BUSOVACA |

Vrsta uzorka: VODA ZA PICE

Naziv i mjesto vodnog objekta: ISTOCISTE

Vrsta vodnog objekta: VODOVOD

Karakteristike uzorka vode i VODA JE PRECISCENA I DEZINFICIRANA, rez Cl > 0.4

Broj uzoraka ili koliina: 1 —‘
Datum i vrijeme uzorkovanja: 19.10.2021, %
Vrsta ispitivanja: Mikrobiolotka analiza vode za pice
Dostavljeno od strane: JU INSTITUT ZA ZDRAVLJE [ SIGURNOST HRANE ZENICA;
SUPUKOVIC MARIO
Datum prijema uzorka: Stanje uzorka; 19.10.2021, STANJE UZORKA KOD PRIJEMA JE ZADOVOLJAVAJUC'E—J
Datum potetka ispitivanja: 19.10.2021.
Datum kraja ispitivanja: 22.10.2021,
Plan/procedura uzorkovanja : Rezultati se primjenjuju na uzorak onakay kako je primljen.
Napomena:
Inspekcijski zapisnik/Ustanova: -/-
BAS EN ISO/IEC 17025

B A $ (A) - ispitna metoda akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISQ/IEC 17025:2018.

““""';‘:” (N) ~ ispitna metoda nije akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.
L-22.01

Rezultati ispitivanja se isklju¢ivo odnose na dostavijeni uzorak. Institut Jje odgovoran za sve informaciie Lais on dai .

osim kada se informaciia dnhiia nd Lasiceito- : -1

TreasloXa®
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VETERINARSK] ZAVOD

Sluzba za mikrobiolo iju hrane
Adresa: Sarajevska 77b, 72000 Zenica

IZVJESTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PICE

Naziv vodnog objekta: GRADSKI VODOVOD - VODA UDOMU ZDRAVLJA
IzvjeXtaj br; 14.01.05-56823/21 Laboratorijski protokol: MV - 2098/21
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METODA ISPITIVANJA

BAS EN ISO 9308-1;
BAS EN IS0 9308-1/A |
BAS EN ISO 9308-1;
BAS EN ISO 9308-1/A |

Rezultati ispitivanja

REFERENTNA
VRIJEDNOST

Ukupan broj koliformnih bakterija
(2143h, 3642 °C) (A)

cfu/100 ml

Broj Escherichia colj (21+3h,

cfu/100 m]
362 °C) (A)

Ukupan broj fekalnih streptokoka
(enterokoka) (44+4h, 3642 °C)
(A)

Ukupan broj aerobnih mezofilnih
bakterija (68+4h, 2242 °C) (A

Ukupan broj aerobnih mezofilnih
bakt_eri'a (44+4h, 36+2

cfu/100 ml BAS EN ISO 7899-2

BAS EN IS0 6222

BAS EN IS0 6222

Odgovoran za verifikaciju rezultata
Izvjestaja o ispitivanju:

22.10.2021. 10:51 |
4 elma
(Datumi Vrijemé izrade Izvjestaja o b Lh

t‘s’pitivanju) | K IAAN A —
£ -

G B\ ) Emina Idrizovié, MA, dipl. biolog, spec mikrobiologije

Dostaviti: OMNarugilac ispitivanja [ Arhiva

"[E]Originalni dokument [7] Duplikat originala
3 «« Kraj izvjeStaja »»

BAS EN ISOAEC 17025

B A A) - ispitna metoda akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 170‘25:2018.
poonee ALy :Ng— isll;itna metoda nije akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018,
S Rezultati ispitivanja se iskljugivo odnose na dostavljeni uzorak. Institut ie odgovoran za sve infarmaniia Laia <. 1.

o0sim kada se informaciia dahiia nd Lacienin.. -
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VETERINARSKI ZAVOD

Sluzba za mikrobiologiju hrane
Adresa: Sarajevska 77b, 72000 Zenica

1ZVJESTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PICE

Naziv vodnog objekta:

GRADSKI VODOVOD - CESMA U CENTRU

IzvjeStaj br: 14.01.05-56822/21

Podaci o uzorku

Laboratorijski protokol: MV - 2097/21 Strana 1 od 2

Vlasnik vodnog objekta:

JKP KOMUNALAC d.o0.0. Busovada Silvije Strahimira Kranjéevi¢a bb 72260
BUSOVACA

Narugilac ispitivanja:

JKP KOMUNALAC d.o.o. Busovaca Silvije Strahimira Kranjéevi¢a bb
BUSOVACA

Vrsta uzorka: VODA ZA PICE
Naziv i mjesto vodnog objekta: ISTOCISTE
Vrsta vodnog objekta: VODOVOD

Karakteristike uzorka vode i

SadrZaj rez. hlora kod uzorkovanja (mg/l):

VODA JE PRECISCENA I DEZINFICIRANA, rez Cl > 0,4

Broj uzoraka ili koli¢ina:

1

Datum i vrijeme uzorkovanja:

19.10.2021.

Vrsta ispitivanja:

Mikrobioloska analiza vode za pice

Dostavljeno od strane:

JU INSTITUT ZA ZDRAVLIJE I SIGURNOST HRANE ZENICA;
SUPUKOVIC MARIO

Datum prijema uzorka: |Stanje uzorka: 19.10.2021. | STANJE UZORKA KOD PRIJEMA JE ZADOVOLJAVAJUCE
Datum poéetka ispitivanja: 19.10.2021.
Datum kraja ispitivanja: 22.10.2021.

Plan/procedura uzorkovanja :

Rezultati se primjénjuju na uzorak onakav kako je primljen.

Napomena:

Inspekcijski zapisnik/Ustanova:

/-

BAS EN ISONEC 17025

BA

ACCREDITATIO
LI-122-01

(A) — ispitna metoda akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.
(N) — ispitna metoda nije akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISQ/IEC 17025:2018.

Rezultati ispitivanja se iskljuivo odnose na dostavljeni uzorak. Institut je odgovoran za sve mformacue koje se daju u Izweﬁlaju 0 lSp]llvan_]ll

neim kada ce infarmaciia dahiio ad laricnila i alra ana atiXa sne sralideant camalénsn o

#nsen alicXalic aa Tocilaos - S.0¥_
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INSTITUT ZA ZDRAVIJE
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AR

VETERINARSKI ZAVOD
SluZba za mikrobiologiju hrane
Adresa: Sarajevska 77b, 72000 Zenica

IZVIESTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PICE
Naziv vodnog objekta:  GRADSK] VODOVOD - CESMA U CENTRU

IzvjeStaj br: 14.01.05-56822/21 Laboratorijski protokol: MV - 2097/21 Strana 2 od 2 J

Rezultati ispitivan ja

o

RB PARAMETAR ISPITIVANJA m(.ledinica mjere) l;ﬁﬂf;;ﬁ; ‘:gfgg:gg‘? METODA ISPITIVANJA |

1. | Ukupan broj k:)]ifommih bakterija cfu/100 ml 0 b BAS EN ISO 9308-1;
(213h, 3622 °C) (A) L BAS EN ISO 9308-1/A1

5 | Broj L:,)scherichia coli (21+3h, cfu/100 ml 0 b BAS EN ISO 9308-1;
3642 °C) (A) BAS EN ISO 9308-1/A1
Ukupan broj fekalnih streptokoka

3. | (enterokoka) (44:4h, 3642 °C) cfu/100 ml 0 b BAS EN ISO 7899-2
(A)
Ukupan broj aerobnih mezofilnih cfiu/ml 100/ml

4 | bakterija (68+4h, 2242 °C) (A) ‘ BASENISO 6222
Ukupan broj aerobnih mezofilnih cf/ml 20/ml

> | bakterija (444, 3642 °C) (A) t BAS EN 150 6222

Odgovoran za verifikaciju rezultata i
Izvjestaja o ispitivanju;

22.10.2021. 10:51
s

e

- “

(Datum}%ijem_ig‘:rgde Izyjestaja o nl } L._‘ { h
=/ ispitivanju) |~ i ‘ ((‘;{,u_/\\, A
: N ;?\" S Emina Idrizovié, MA, dipl. biolog, spec mikrobiologije
IN/Z A

Dostaviti: [T Narugilac ispitivanja O Arhiva
‘@Originalni dokument [ Duplikat originala
«« Kraj izvjestaja »»

BASEN ISONEC 17025

B A (A) - ispitna metoda akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.
LZEMERCVATION (N) — ispitna metoda nije akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISQ/IEC 17025:2018.
L2201
Rezultati ispitivanja se isklju¢ivo odnose na dostavljeqi uzorak. Institut je odgovoran za sve informaniia Lain o -

osim kada se informaciia dohiin nd Lnsienitn & e .



