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VETERINARSKI ZAVOD
Sluzba za mikrobiologiju hrane

Adresa: Sarajevska 77b, 72000 Zenica
IZVJESTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PICE

GRADSKI VODOVOD - UPRAVNA ZGRADA

Naziv vodnog objekta:

IzvjeStaj br: 14.03.01-60259/22

Podaci o uzorku

Strana 1 od 2

Laboratorijski protokol: MV - 335722

Masnik vodnog objekta:

JKP KOMUNALAC d.0.0. Busovaga Silvije Strahimira Kranj&eviéa bb 72260
BUSOVACA

Narugilac ispitivanja:

JKP KOMUNALAC d.0.0. Busova¢a Silvije Strahimira Kranjéeviéa bb
BUSOVACA

Vrsta uzorka: Uzorak vode
Naziv i mjesto vodnog objekta: ISTOCISTE
Vrsta vodnog objekta: YODOVOD

Karakteristike uzorka vode i

SadrZaj rez. hlora kod uzorkovanja (mg/1):

VODA JE PRECISCENA [ DEZINFICIRANA, rez C1 0,2

Broj uzoraka ili koli¢ina:

1

Datum i vrijeme uzorkovanja:

09.02.2022.

Vrsta ispitivanja:

Mikrobioloka analiza vode za piée iz gradskog vodovoda

Dostavljeno od strane:

JU INSTITUT ZA ZDRAVLIJE | SIGURNOST HRANE ZENICA;
KOVAC HARUN

Datum prijema uzorka: ] Stanje uzorka: 10.02.2022. ISTANJE UZORKA KOD PRIJEMA JE ZADOVOLJAVAJUCE
Datum poéetka ispitivanja: 10.02.2022.
Datum kraja ispitivanja: 14.02.2022.

Plan/procedura uzorkovanja :

Rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen.

Napomena:

Inspekcijski zapisnik/Ustanova:

/-

BAS EN ISOMEC 17028

A " et
B A |q (A) - ispitna metoda akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.

Zopes ™ (N) - ispitna metoda nije akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.

Rezultati ispitivanja se iskljuivo odnose na dostavljeni uzorak. Institut je odgovoran za sve informacije koje se daju u lzvjedtaju o ispitivanju,
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VETERINARSKI ZAVOD

SluZba za mikrobiologiju hrane
Adresa: Sarajevska 77b, 72000 Zenica

IZVJESTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PICE
Nazlv vodnog objekta: GRADSKI VODOVOD - UPRAVNA ZGRADA

lzvjeStaj br: 14.03.01-60259/22 Laboratorijski protokol: MV - 335/22 Strana 2 od 2
et

Rezultati ispitivanja

RB PARAMETAR ISPITIVANJA IMQedinica mjere) | (CREULTAT | REFERENTNA METODA ISPITIVANJA

L Likupan broj k:)lifonnnih bakterija cfu/100 ml 0 b BAS EN ISO 9308-1;
il e BAS EN ISO 9308-1/Al

5 ;Jrojzlzscherichia coli (21+3h, cfu/100 ml 5 b BAS EN ISO 9308-1;

6270 (A) BAS EN ISO 9308-1/A1

Ukupan broj fekalnih streptokoka

3. | (enterokoka) (444h, 3622 °C) cfu/100 ml 0 b BAS EN ISO 7899-2
(A)

.| Ukupan broj aerobnih mezofilnih cfu/ml 100/ml

4 | bakterija (68x4h, 2242 °C) (A) 0 BAS EN IS0 6222
Ukupan broj aerobnih mezofilnih cfu/ml 20/ml

3| bakterija (44+4h, 3622 °C) (A) 0 BAS EN IS0 6222

®Ne smije biti prisutno; JM - jedinica mjere; CFU - Colony Forming Units

*Ukupan broj koliformnih bakterija izraZen jo kao suma koliformnih bakterija (ne ukljuCujuéi E.coli) i broja bakterija identifikovanih kao
E.coli,

Napomena: Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice (,,Sluzbeni glasnik BiH"
br. 40/10.162/17.).

Odgovoran za verifikaciju rezultata i
lzvjestaja o ispitivanju:

14102.2023. 13:06

2 Y
i~ 3 > LA 1G. Al yLope niot=
(Daturnil 'vrijedie izrgde lzvjeStaja o pr (AISAAS2E Lr:*nT:J)__.‘H“
| fSpitivanju) ﬂ”/‘ /
L "wrr— TETEN Sr—
mina Idrizovi¢, MA, dipl. biolog, spéc mikrobiologije
M.P. Emina ldrizovié, MA, dipl. biolog, spéc mikrobiol

Dostaviti:  [£) Narugilac ispitivanja O Arhiva

EOriginalni dokument [J Duplikut originala
ww Kraj izvjestaja »»

BAL UK ISOMG o2y
B A 2 (A) - ispitna metoda akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISQ/IEC 17025:2018.
2ecetein D9 (N) - ispitna metoda nije akreditirana prema odredbama standards BAS EN ISO/IEC 17025:2018.

LI-122-01
Rezultati ispitivanja se isklju¢ivo odnosc na dostavljeni uzorak. Institut je odgovoran za sve informacije koje se daju u lzvjeStaju o ispitivanju,



INSTITUT ZA ZDRAVLJE
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[ SSIGURNOST HRANE

Fra vana Juki¢a 2, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
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VETERINARSKI ZAVOD

SluZba za mikrobiologiju hrane
Adresa: Sarajevska 77h, 72000 Zenica

1ZVJESTAJ O ISPITIVANJU VODE 7ZA PICE

Naziv vodnog objekta:

GRADSKI VODOVOD - VODA UZETA - PRAONICA "TIRU - LIRU"

Izvje3taj br: 14.03.01-60255/22

Podaci o uzorku

Strana 1 od 2

Laboratorijski protokol: MV - 334722

Vlasnik vodnog objekta:

JKP KOMUNALAC d.o.0. Busovata Silvije Strahimira Kranjéevi¢a bb 72260
BUSOVACA

Narugilac ispitivanja:

JKP KOMUNALAC d.0.0. Busovaga Silvije Strahimira Kranjgevi¢a bb
BUSOVACA

Vrsta uzorka:

Uzorak vode

Naziv i mjesto vodnog objekta:

ISTOCISTE

Vrsta vodnog objekta:

VODOVOD

Karakteristike uzorka vode i

Sadrzaj rez. hlora kod uzorkovanja (mg/1):

VODA JE PRECISCENA | DEZINFICIRANA, rez C1 0,3

Broj uzoraka ili koli¢ina:

1

Datum i vrijeme uzorkovanja:

09.02.2022.

Vrsta ispitivanja:

Mikrobiolodka analiza vode za piée iz gradskog vodovoda

Dostavljeno od strane:

JU INSTITUT ZA ZDRAVLIJE 1 SIGURNOST HRANE ZENICA;
KOVAC HARUN

Datum prijema uzorka: | Stanje uzorka: 10.02.2022. ISTANJE UZORKA KOD PRIJEMA JE ZADOVOLJAVAJUCE
Datum podetka ispitivanja: 10.02.2022.
Datum kraja ispitivanja: 14.02.2022.

Plan/procedura uzorkovanja :

Rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen.

Napomena:

Inspekcijski zapisnik/Ustanova:

s

BAB LN INOREC 11923
A
B A ! (A) - ispltna metoda akreditirana prema odredbamn standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.

ACCELDITAYY
Ll (N) - ispitna metoda nije akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.

Rezultati ispitivania se iskljugivo odnose na dostavljeni uzorak. Institut je odgovoran za sve informacije koje se daju u Izvjeitaju o ispitivanju
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VETERINARSKI ZAYOD
Sluzba za mikrobiol hran

Adresa: Sarajevska 77b, 72000 Zenica
IZVJESTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PICE
Naziv vodnog objekta: GRADSKI VODOVOD - VODA UZETA -_l’RAONICA "TIRU - LIRU"

IzvjeStaj br: 14.03.01-60255/22 Laboratori)ski protokol: MV - 334/22 Strana 2 od 2

Rezultati ispitivanja

RB PARAMETAR ISPITIVANJA IM(Jodinien mjere) | KEEULTAT - REVERENTEA METODA ISPITIVANJA

| | Ukupan broj k;)liformnih bakterija ¢fu/100 ml 0 b BAS EN [SO 9308-1;
(2143h, 3642 °C) (A) BAS EN [SO 9308-1/A1

5 | Broj Eschcrichia coli (21+3h, cfu/100 ml 0 b BAS EN ISO 9308-1;
36£2 °C) (A) BAS EN ISO 9308-1/A1
Ukupan broj fekalnih streptokoka

3. | (enterokoka) (44:4h, 3642 °C) cfu/100 ml 0 b BAS EN ISO 7899-2
(A)
Ukupan broj aerobnih mezofilnih cfu/ml 100/ml

4- | bakterija (68+4h, 2242 °C) (A) 0 BAS EN SO 6222

5 Ukupan broj aerobnih mezofilnih cfu/ml 0 20/ml BAS EN ISO 6222

bakterija (44+4h, 3642 °C) (A)

®Ne smije biti prisutno; JM - jedinica mjere; CFU - Colony Forming Units
*Ukupan broj koliformnih bakterija izraZen je kao suma koliformnih bakterija (ne ukljutujuéi £.colt) i broja bakterija identifikovanih kao
E.coli.
Napomena: Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piée (,,Sluzbeni glasnik BiH*
br. 40/10.162/17.).
Odgovoran za verifikaciju rezultata i
lzvjeStaja o ispitivanju:

14.02.2022, 13:06
cyranzos e, Mo dpl moloe

(Dtttt;fn iv }d“ﬁy izrade [zvjedtoja o M""Ty ubrolozuy
ispitivanju)

i M P. Emina ldrizovié¢, MA, dipl. blolog/(pcc mikrobiologije

' '

o

Dostaviti;  [] Narugilac ispitivanja J Arhiva

[JOriginalni dokument [ Duplikat originala
ww Kraf izvjedtaja o

B A (A) - Ispitna metoda akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018,

%"L (N) - lsplum metoda nlje akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.
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