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1ZVJESTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PICE

Nazly vodnog objekta:

GRADSKI YODOVOD
VODA UZETA: OSNOVNA

$KOLA BUSOVACA

lzvjeltaj br: 14,03.01-59817/22

Podaci o0 uzorku

Strana 1 od 2

Laboratorijski protokol: MV - 198/22

Vlasnik vodnog objekta:

JKP KOMUNALAC d.o.0. Busovaa Silvije Strahimira Kranjéeviéa bb 72260
BUSOVACA

Narutilac ispitivanja:

JKP KOMUNALAC d.o.0. Busovata Silvije Strahimira Kranj¢evica bb
BUSOVACA

Vrsta uzorka: VODA ZA PICE
Naziv i mjesto vodnog objekta: ISTOCISTE
Vrsta vodnog objekta: YODOVOD

Karakteristike uzorka vode i

Sadrzaj rez. hlora kod uzorkovanja (mg/l):

VODA JE PRECISCENA | DEZINFICIRANA, rez Cl 0,2

Broj uzoraka ili koli¢ina:

Datum i vrijeme uzorkovanja:

27.01.2022.

Vrsta ispitivanja:

Mikrobioloska analiza vode za pice iz gradskog vodovoda

Dostavljeno od strane:

JU INSTITUT ZA ZDRAVLIJE 1 SIGURNOST HRANE ZENICA;
KOVAC HARUN

Datum prijema uzorka: | Stanje uzorka: |27.01.2022.  |STANJE UZORKA KOD PRIJEMA JE ZADOVOLJAVAJUCE
Datum poéetka ispitivanja: 27.01.2022.
Datum kraja ispitivanja: 31.01.2022.

Plan/procedura uzorkovanja :

Rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen.

Napomena;

Inspekceijski zapisnik/Ustanova:

/-

(A) = Ispitna metoda akreditirann

BA

AEERIDITALY

prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 1 :
(N) - ispitna metoda nije akreditirana prema odredbama standarda BAS EN 130/|g(0:215'}gg;?2'o|3
Rezultati {soitivania ge txklindiva adnnes aa dasiadio.: . SiaL S ' '
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VETERINARSKI ZAVOD

Sluzba za mikrobiologiju hrane
Adresa: Sarajevska 77b, 72000 Zenica

1ZVJESTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PICE

Naziv vodnog objekta: GRADSKI VODOYOD
VODA UZETA: OSNOVNA SKOLA BUSOVACA

Strana 2 od 2

Laboratorijski protokol: MYV - 198/22

IzvjeStaj br: 14.03.01-59817/22

Rezultati ispitivanja

[ \ "
RB PARAMETAR ISPITIVANJA IMedinica mjere) | REZLLTOT Lt METODA ISPITIVANJA
8-1;
| | Ukupan broj koliformnih bakterija cfu/100 ml 0 b BAS EN130'930
" | (21£3h, 36%2 °C) (A) BAS EN ISO 9308-1/A1l
2 Broj Escherichia coli (21+3h, cfu/100 ml 0 b BAS EN 180 9308-1;
362 °C) (A) BAS EN IS0 9308-1/A
Ukupan broj fekalnih streptokoka
3. | (enterokoka) (444h, 36x2 °C) cfu/100 ml 0 b BAS EN ISO 7899-2
(A)
Ukupan broj aerobnih mezofilnih cfu/ml 100/ml
4 | bakterija (68+4h, 22£2 °C) (A) 0 BASEN 1SS 6224
Ukupan broj aerobnih mezofilnih cfu/ml 20/ml
5- | bakterija (444h, 3622 °C) (A) 0 BAS EN ISO 6222

®Ne smije biti prisutno; JM - jedinica mjere; CFU - Colony Forming Units

*Ukupan broj koliformnih bakterija izraZen je kao suma koliformnih bakterija (ne ukljuujuéi £.coli) i broja bakterija identifikovanih kao
E.coli.

Napomena: Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice (,.SluZbeni glasnik BiH“
br. 40/10.162/17.).

Odgovoran za verifikaciju rezultata i
lzvjeStaja o ispitivanju:

01.02.2022. 08:1 et - ‘
ey ? 7_.‘.:“1'1”‘.11 Idrizovie. MAL dipl. Biolog.
s - | S 4 ! oie
(Datgn T vrijegee ivrade lzvjeltajao ~ S- A KRR
;J;/' /!%vunju_) _—
:’\ “teM.P. Emina Idrizovié/MA, dipl. biolog, spec mikrobiologije
/’ch“l"\/

Dostaviti: [ Narugilac ispitivanja O Arhiva
Originnlni dokument [J Duplikat originala
«« Kraj izvjestaja »»

043 N onec 1197y i
B A {g)) —iupiitnn metoda a!crcdirira_m prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.
(N) - ispitna metoda nije akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018

scer P, q
Creananiesl Rasnltati icnitivanin ea icllinXiva adoana an oo 1v -
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VETERINARSKI ZAVOD

SluZba za mikrobiologiju hrane
Adresa: Sarajevska 77b, 72000 Zenica

IZVJESTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PICE
Naziv vodnog objekta:  GRADSKI VODOVOD - VODA UZETA U OPERATIVI

IzvjeStaj br: 14.03.01-59816/22 Laboratorijski protokol: MV - 197/22 Strana 1 od 2

Podaci 0 uzorku

Vlasnik vodnog objekta: JKP KOMUNALAC d.o.0. Busova¢a Silvije Strahimira Kranjceviéa bb 72260
BUSOVACA
Narucilac ispitivanja: JKP KOMUNALAC d.o.o. Busovata Silvije Strahimira Kranjevi¢a bb
BUSOVACA
Vrsta uzorka: VODA ZA PICE .
Naziv i mjesto vodnog objekta; ISTOCISTE ]
Vrsta vodnog objekta: YODOVOD
Karakteristike uzorka vode i VODA JE PRECISCENA I DEZINFICIRANA, rez Cl 0,2
SadrZaj rez. hlora kod uzorkovanja (mg/): .
Broj uzoraka ili kolitina: 1 B
Datum i vrijeme uzorkovanja: 27.01.2022.
Vrsta ispitivanja: MikrobioloSka analiza vode za pi¢e iz gradskog vodovoda
Dostavljeno od strane: JU INSTITUT ZA ZDRAVLIE [ SIGURNOST HRANE ZENICA;
KOVAC HARUN
Datum prijema uzorka: |Stanje uzorka: [27.01.2022. |STANJE UZORKA KOD PRIJEMA JE ZADOVOLJAVAJUCE
Datum poZetka ispitivanja: 27.01.2022.
Datum kraja ispitivanja: 31.01.2022.
Plan/procedura uzorkovanja : Rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen.
Napomena:
Inspekecijski zapisnik/Ustanova: ~/-
BAS KM 1300 1rgay

A
iBuA' (A) - ispitna metoda akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.
_u:‘:"z% (N) - ispitna metoda nije akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.

Rezultali ispitivanja se iskljugivo odnose na dostavlieni uzorak. Institut je odgovoran za sve informaciie koie se daiu u lzviedtaiu o ispitivaniu.
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VETERINARSKI ZAVOD
Slu¥ba za mikrobiologiju hrane

Adresa: Sarajevska 77b, 72000 Zenica
1ZVJESTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PICE

Naziv voduog objekta: GRADSKI VODOVOD - VODA UZETA U OPERATIVI
lzvjedtaj br: 14.03.01-59816/22 Laboratorijski protokol: MV - 197/22 Strana 2 0d 2

Rezultati ispitivanja

RB PARAMETAR ISPITIVANJA Medimicnmjors) | BEZULTAT | REFREICHS METODA ISPITIVANJA
1 Ukupan broj koliformnih bakterija cfu/100 ml 0 b BAS EN ISO 9308-1;
" | (21£3h, 36+2 °C) (A) BAS EN ISO 9308-1/A1

9 Broj Escherichia coli (21£3h, ¢fu/100 ml 0 b BAS EN IS0 9308-1;
36+2 °C) (A) BAS EN I1SO 9308-1/A1
Ukupan broj fekalnih streptokoka

3. | (enterokoka) (44=4h, 36+2 °C) cfu/100 ml 0 b BAS EN IS0 7899-2
(A)
Ukupan broj aerobnih mezofilnih cfu/ml 100/ml

4| bakterija (684h, 22+2 °C) (A) ¥ BAS EN ISO 6222
Ukupan broj aerobnih mezofilnih cfu/ml 20/ml ,

5| bakterija (4424h, 362 °C) (A) 0 BAS EN IS0 6222

*Ne smije biti prisutno; JM - jedinica mjere; CFU - Colony Forming Units

*Ukupan broj koliformnih bakterija izraZen je kao suma koliformnih bakterija (ne ukljutujuci £.coli) i broja bakterija identifikovanih kao
Ecoli, ' '

Napomena: Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice (,Sluzbeni glasnik BiH*
br. 40/10. i 62/17.).

Odgovoran za verifikneiju rezultata i
lzvjeltajn o ispitivanju:

01.02.2022. 08:19 e el
L ldrizovic, MA L dipl ol

T
Y vrijomé izrade lzvjeltaja o M@ mikrobTologf)
/° nlwl\hjju) (ﬁ L ,
i . )
'..' “ml.{:m v[ Ll
Dostaviti: ] Narugilnc ispitivanja O Athiva iy, ol
FOriginalni dokument [ Duplikat originala e

o regohm S W
Emina ldrizavi¢, MA, dipl. biolog, spec mikrobiologije
«« Kray izvjedtaja vy

BAS N 130G 104
BAW:

(A) - ispitna metodn akreditirana .
i, prema odredbama standurda BAS EN ISO/IEC 17025:2018
—r— (N) = Ispitna metoda nije akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/EC lTOlS:il)lB.
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