INSTITUT ZA ZDRAVLJE

[ SIGURNOST HRANE

Fra lvana Jukica 2, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
tel.+38732 448 001 / fax.+38732 448 000
wwwi.inz.ba / info®inz.ba / IDB 4218500490003

VETERINARSKI ZAVOD

SluZzba za mikrobiologiju hrane
Adresa: Sarajevska 77h, 72000 Zenica

IZVJESTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PICE

Naziv vodnog objekta:

VODA UZETA CAFFE 06Y

IzvjeStaj br: 14.03.01-68288/22

Podaci o0 uzorku

Laboratorijski protokol: MV - 2379/22 Strana 1 od 2

Vlasnik vodnog objekta:

JKP KOMUNAL@C d.o.0. Busovata Silvije Strahimira Kranj&eviéa bb
72260 BUSOVACA

Narug¢ilac ispitivanja:

JKP KOMUNALAC d.o.0. Busovata Silvije Strahimira Kranjéevi¢a bb
BUSOVACA

Vrsta uzorka: VODA ZA PICE
Naziv i mjesto vodnog objekta: ISTOCISTE
Vrsta vodnog objekta: VODODVOD

Karakteristike uzorka vode i

Sadrzaj rez. hlora kod uzorkovanja (mg/I):

VODA JE PRECISCENA 1 DEZINFICIRANA, rez C1 0,4

Broj uzoraka ili koli&ina:

1

Datum i vrijeme uzorkovanja:

02.11.2022.

Vrsta ispitivanja:

MikrobioloSka analiza vode za pice iz gradskog vodovoda

Dostavljeno od strane:

JU INSTITUT ZA ZDRAVLIJE I SIGURNOST HRANE ZENICA;
KOVAC HARUN

Datum prijema uzorka: |Stanje uzorka: 02.11.2022, STANJE UZORKA KOD PRIJEMA JE ZADOVOLJAVAJUCE
Datum podetka ispitivanja: 03.11.2022.
Datum kraja ispitivanja: 07.11.2022.

Plan/procedura uzorkovanja :

Rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen.

Napomena:

Inspekcijski zapisnik/Ustanova:

/-

BAS EN ISOREC 17025

BAW,

ACCREDITATIOY
Li-122-01

(A) —ispitna metoda akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.
(N) - ispitna metoda nije akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.

Rezultati ispitivanja se iskljugivo odnose na dostavljeni uzorak. Institut je odgovoran za sve informacije koje se daju u Izvjestaju
0 ispitivanju, osim kada se informacija dobija od korisnika i ako ona uti¢e na validnost rezultata, u tom slu¢aju se Institut odride odgovornosti, Kada Institut nije
odgovoran za fazu uzorkovanja, rezultati ispitivanja se primjenjuju na uzorak onakav kakav je primljen, Ovaj dokument se moZe umnoZavati iskljucivo u cijelosti
i sluzi samo za sluzbene potrebe, te nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Prigovor na ovaj izvjestaj prima se u roku od 7 (sedam) dana od dana dostave
izvjedtaja. Sve dodatne informacije dostupne su u Institutu, (IZV_LUMO9_02_lzvjestaj_o_MB_ispit_vode_za_pice, 1)




INSTITUT ZA ZDRAVLJE
[ SIGURNOST HRANE

Fralvana Juki¢a 2, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
_ tel+38732 448 001 / fax.+38732 448 000
® www.inz.ba / info@inz.ba / IDB 4218900490003
VETERINARSKI ZAVOD

Sluzba za mikrobiologiju hrane
Adresa: Sarajevska 77b, 72000 Zenica

IZVJESTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PICE
Naziv vodnog objekta: VODA UZETA CAFFE 06Y

IzvjeStaj br: 14.03.01-68288/22 Laboratorijski protokol: MV - 2379/22 Strana 2 od 2

Rezultati ispitivanja

RB PARAMETAR ISPITIVANJA JM(Jedinica mjere) I;‘l}gl‘q‘,'i’\';::; ﬁ,ﬁ';fggggg? METODA ISPITIVANJA
| | Ukupan broj kfliformnih bakterija cfi/100 ml 0 b BAS ENISO 9308-1;
(21£3h, 36+2 °C) (A) BAS EN ISO 9308-1/A1
5 | Broj Escherichia coli (21+3h, cfu/100 ml 0 b BAS EN IS0 9308-1;
36+2 °C) (A)

BAS EN ISO 9308-1/A1

Ukupan broj fekalnih streptokoka

3 | (enterokoka) (44+4h, 36+2 °C) cfu/100 ml 0 b BAS EN ISO 7899-2
(A)
Ukupan broj aerobnih mezofilnih ehifinl 100/ml

4 | bakterija (68:4h, 222 °C) (A) 0 BAS EN ISO 6222
Ukupan broj aerobnih mezofilnih cfu/ml 20/ml

> | bakterija (44=4h, 36:2 °C) (A) 0 BAS EN ISO 6222

®Ne smije biti prisutno; JM - jedinica mjere; CFU - Colony Forming Units

*Ukupan broj koliformnih bakterija izraZen je kao suma koliformnih bakterija (ne ukljutujuéi E.coli) i broja bakterija identifikovanih kao
E.coli.

Napomena: Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piée (,,Sluzbeni glasnik BiH*
br. 40/10. 1 62/17.).

Odgovoran za verifikaciju rezultata i
Izvjestaja o ispitivanju:

07.11.2022. 08:35

(Datum j.yrijeme izrade Izvjestaja o J"jnmmlq ZOVIC. M
i itivanju), / AL dIpL pigin,

£

{,

NSTIT,

(#)

) Speelialista mikrohiolgg,

g P Emina Idrizovi¢, MA, dipl. biolog, spec mikrobiologije
2\ P

=\ g{—.'\, ]

Dostaviti: Narugilac ispitivanja [ Arhiva
[EOriginalni dokument [] Duplikat originala

"’\,‘ =
YN

«« Kraj izvjestaja »»

BAS EN ISOMIEC 17025

BA

ACCREDITATION
Li-122-01

(A) — ispitna metoda akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.
(N) — ispitna metoda nije akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.

Rezultati ispitivanja se iskljuéivo odnose na dostavljeni uzorak. Institut je odgovoran za sve informacije koje se daju u Izvjestaju
o ispitivanju, osim kada se informacija dobija od korisnika i ako ona utige na validnost rezultata, u tom slu¢aju se Institut odri¢e odgovornosti. Kada Institut nije
odgovoran za fazu uzorkovanja, rezultati ispitivanja se primjenjuju na uzorak onakav kakav je primljen. Ovaj dokument se moZe umnozavati isklju&ivo u cijelosti
i sluZi samo za sluzbene potrebe, te nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Prigovor na ovaj izvjestaj prima se u roku od 7 (sedam) dana od dana dostave
izvjeStaja. Sve dodatne informacije dostupne su u Institutu. (IZV_LUMO09_02_Izvjestaj_o_MB_ispit_vode_za_pice, 1)




INSTITUT ZA ZDRAVLJE

SEEEEERT

[ SIGURNOST HRANE

Fra lvana Juki¢a 2, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina

tel.+38732 448 001 / fax.+38732 448 000
www.inz.ba / info@inz.ba / IDB 4218900490003

VETERINARSKI ZAVOD

SluZzba za mikrobiologiju hrane

Adresa: Sarajevska 77b, 72000 Zenica

IZVJESTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PICE

Naziv vodnog objekta:

VODA UZETA SA GRADSKE CESME

IzvjeStaj br: 14.03.01-68286/22

Podaci o uzorku

Laboratorijski protokol: MV - 2378/22 Strana 1 od 2

Vlasnik vodnog objekta:

JKP KOMUNALAC d.0.0. Busovaga Silvije Strahimira Kranj¢eviéa bb
72260 BUSOVACA

Narugilac ispitivanja:

JKP KOMUNALAC d.o.0. Busovaca Silvije Strahimira Kranjéevica bb
BUSOVACA

Vrsta uzorka: VODA ZA PICE
Naziv i mjesto vodnog objekta: ISTOCISTE
Vrsta vodnog objekta: VODODVOD

Karakteristike uzorka vode i

Sadrzaj rez. hlora kod uzorkovanja (mg/l):

VODA JE PRECISCENA I DEZINFICIRANA, rez Cl 0,4

Broj uzoraka ili koli¢ina:

1

Datum i vrijeme uzorkovanja:

02.11.2022.

Vrsta ispitivanja:

Mikrobioloska analiza vode za pice iz gradskog vodovoda

Dostavljeno od strane:

JU INSTITUT ZA ZDRAVLIJE I SIGURNOST HRANE ZENICA;
KOVAC HARUN

Datum prijema uzorka: |Stanje uzorka: |02.11.2022. | STANJE UZORKA KOD PRIJEMA JE ZADOVOLJAVAJUCE
Datum pocetka ispitivanja: 03.11.2022.
Datum kraja ispitivanja: 07.11.2022.

Plan/procedura uzorkovanja :

Rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen.

Napomena:

Inspekcijski zapisnik/Ustanova:

/-

BAS EN ISONEC 17025

B A & (A) — ispitna metoda akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.

ACCREDITATION
Li-122-01

(N) - ispitna metoda nije akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.

Rezultati ispitivanja se iskljudivo odnose na dostavljeni uzorak. Institut je odgovoran za sve informacije koje se daju u Izvjestaju
0 ispitivanju, osim kada se informacija dobija od korisnika i ako ona utite na validnost rezultata, u tom slugaju se Institut odri¢e odgovornosti. Kada Institut nije
odgovoran za fazu uzorkovanja, rezultati ispitivanja se primjenjuju na uzorak onakav kakav je primljen. Ovaj dokument se mo¥e umnoZavati iskljugivo u cijelosti
i sluzi samo za sluzbene potrebe, te nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Prigovor na ovaj izvjedtaj prima se u roku od 7 (sedam) dana od dana dostave
izvjeStaja. Sve dodatne informacije dostupne su u Institutu. (IZV_LUMO09_02_lzvjestaj_o_MB_ispit_vode_za_pice, 1)



INSTITUT ZA ZDRAVLJE
[ SIGURNOST HRANE

Fra lvana Jukica 2, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
— tel+38732 448 001 / fax.+38732 448 000
® www.inz.ba / info@inz.ba / IDB 4218900490003
VETERINARSKI ZAVOD

Sluzba za mikrobiologiju hrane
Adresa: Sarajevska 77b, 72000 Zenica

I1ZVJESTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PICE
Naziv vodnog objekta: VODA UZETA SA GRADSKE CESME

IzvjeStaj br: 14.03.01-68286/22 Laboratorijski protokol: MV - 2378/22 Strana 2 od 2

Rezultati ispitivanja

RB PARAMETAR ISPITIVANJA JM(Jedinica mjere) lgg,zrllj";;rg}; ':,%';?Sggg?? METODA ISPITIVANJA

| Ukupan broj kc?lifonnnih bakterija cfu/100 ml 0 b BAS EN ISO 9308-1;
(2143h, 36+2 °C) (A) BAS EN ISO 9308-1/A1

5 Broj }Escherichia coli (21+3h, cf/100 ml 0 b BAS EN ISO 9308-1;
3642 °C) (A) BAS EN ISO 9308-1/A1
Ukupan broj fekalnih streptokoka

3 | (enterokoka) (44+4h, 362 °C) cfu/100 ml 0 b BAS EN ISO 7899-2
(A)
Ukupan broj aerobnih mezofilnih cfu/ml 100/ml

# | bakterija (68£4h, 2242 °C) (A) P s e
Ukupan broj aerobnih mezofilnih cfu/ml 20/ml

5 | bakterija (44+4h, 36+2 °C) (A) i SHEEE R

"Ne smije biti prisutno; JM - jedinica mjere; CFU - Colony Forming Units

*Ukupan broj koliformnih bakterija izraZen je kao suma koliformnih bakterija (ne ukljudujuéi E.coli) i broja bakterija identifikovanih kao
E.coli.

Napomena: Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za pic¢e (,,Sluzbeni glasnik BiH*
br. 40/10. i 62/17.).

Odgovoran za verifikaciju rezultata i
. Izvjestaja o ispitivanju:

-in,
07.11.2022. 08:34 ”;* drizg,
““I&];M ‘»]q JI

(Datum i vrijeme izrade Izvjestaja o (‘j it Jb:r);( bfr).'nu
v tSplthH.n_]Ll) — E

% P. Emina Idrizovié, m dipl. biolog, spec mikrobiologije
. | /
Dostaviti: ] Narugilac ispitivanja [] Arhiva %Z| ¥
ﬂOriginalni dokument [] Duplikat originala 7‘,1:;. . IN.

i Kraj izvjestaja »»

BAS EN ISONEC 17025

B A & (A) — ispitna metoda akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.

*“:I‘:‘z'z‘;”' (N) — ispitna metoda nije akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.

Rezultati ispitivanja se iskljudivo odnose na dostavljeni uzorak. Institut je odgovoran za sve informacije koje se daju u Izvjestaju
o ispitivanju, osim kada se informacija dobija od korisnika i ako ona utide na validnost rezultata, u tom sludaju se Institut odride odgovornosti. Kada Institut nije
odgovoran za fazu uzorkovanja, rezultati ispitivanja se primjenjuju na uzorak onakav kakav je primljen. Ovaj dokument se moZe umnoZzavati iskljugivo u cijelosti

i sluzi samo za sluZbene potrebe, te nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Prigovor na ovaj izvje$taj prima se u roku od 7 (sedam) dana od dana dostave
izvjedtaja. Sve dodatne informacije dostupne su u Institutu. (IZV_LUMO09_02_lzvjestaj_o_MB_ispit_vode_za_pice, 1)




