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Podaci o uzorku

ACCREDITATIO

(N) ~ ispitna metoda nije akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.
LI-122-01 |

[ Viasnik vodnog objekta: JKP KOMUNALAC d.0.0. Busovata Silvije Strahimira Kranjcevéa bb 72260 i
BUSOVACA
Naru¢ilac ispitivanja: JKP KOMUNALAC d.o.0. Busovaca Silvije Strahimira Kranj¢ev]éa bb |
BUSOVACA
Vrsta uzorka: VODA ZA PICE i
Naziv i mjesto vodnog objekta: ISTOCISTE ‘
Vrsta vodnog objekta: VODOVOD |
Karakteristike uzorka vode i VODA JE PRECISCENA I DEZINFICIRANA, rez C1 0,4 |
SadrZaj rez. hlora kod uzorkovanja (mg/1): |
Broj uzoraka ili koli¢ina; 1 b
Datum i vrijeme uzorkovanja: 20.12.2022, |
Vrsta ispitivanja: Mikrobioloska analiza vode za pice iz gradskog vodovoda |
Dostavljeno od strane: JU INSTITUT ZA ZDRAVLIJE I SIGURNOST HRANE ZENIC4; ]'
KOVAC HARUN
Datum prijema uzorka: |Stanje uzorka: [20.12.2022. STANJE UZORKA KOD PRIJEMA JE ZADO VOLJAVAJUCE
Datum podetka ispitivanja: 21.12.2022. \
Datum kraja ispitivanja: | 126.12.2022. _‘
Plan/procedura uzorkovanja : Rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen, j
Napomena: |
Inspekcijski zapisnik/Ustanova: /- ‘
B A (A) — ispitna metoda akreditirana hrcma odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.

Rezultati ispitivanja se iskljutivo odnosc na dostavljeni uzorak. Institut je odgovoran za sve informacije koje se daju u Izvj BStaju o ispitivanju,
osim kada se informacija dobija od korisnika i ako ona uti¢e na validnost rezultata, u tom sluGaju se Institut odride odgovornosti. Kada Ins[ilut nije odgovoran

ibo u cijelosti i sluZi

a od dana dostave
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Rezultati ispitivanja

~ n
RB PARAMETAR ISPITIVANJA IM(Jedinica mjerc) lgﬁﬁf"jr{ﬂx 'ffﬁfggggg‘;‘ METODA ISPIFIVANJA
L 'Ukupan broj koliformnih bakterija | ¢f1/100 ml 0 1 BAS EN1S0 93084;
(213D, 36+2 °C) (4) BAS EN ISO 930841/A1
5 | Broj Escherichia coli (21+3h, cfu/100 ml 0 b BAS EN ISO 9308-)1;
3642 °C) (A)

BAS EN ISO 9308-J /A1

Ukupan broj fekalnih streptokoka

3. | (enterokoka) (44:4h, 36+2 °C) cfu/100 ml 0 b BAS EN ISO 7899-}
(A)
Ukupan broj aerobnih mezofilnih cfu/ml 100/ml
* | bakeerija (68:4h, 2222 °C) () 0 BAS EN ISO 6222
Ukupan broj aerobnih mezofilnih ofu/ml 20/ml
5 bakterija (44£4h, 362 °C) (A) i BAS EN ISO 6222 J

*Ne smije biti prisutno; JM - jedinica mjere; CFU - Colony Forming Units

*Ukupan broj koliformnih bakterija izrazen je kao suma koliformnih bakterija (ne ukljutujuci E.coli) i broja bakterija identiffkovanih kao
E.coli.

Napomena: Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice (,,Sluzbeni plasnik BiH*
br. 40/10. 1 62/17.).

Odgovoran za verifikaciju refultata i
[zvjestaja o ispitivanju
L 127:12:2022. 10:28

A

) bri ta drizovice. MA, dipl. biolog
(Datum}wrij:qrn_w_ izrqd;a Izvjestaja o i) ;_'Ill_”__f'_)kmbmh_)m 7
‘{ ispitivanju C"—’——m -

F - w4 v

”\- /MP Emina Idrizovi¢, MA, dipk/’biolog, spkc mikrobiologije
V] -

Dostaviti: 7] Narugilac ispitivanja [ Arhiva
originalni dokument [] Duplikat originala
«« Kraj izvjestaja »»

BAS EN ISONEC 17025

B A & (A) — ispitna metoda akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.

LMV (N) — ispitna metoda nije akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.
LI-122-01 |
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Podaci o uzorku

Vlasnik vodnog objekta: JKP KOMUNALAC d.o.0. Busovaca Silvije Strahimira Kranjéevita bb 72260 ‘
BUSOVACA |
Narucilac ispitivanja: JKP KOMUNALAC d.o0.0. Busovada Silvije Strahimira Kranjeevifa bb
BUSOVACA |
Vrsta uzorka: VODA ZA PICE !
Naziv i mjesto vodnog objekta: ISTOCISTE 1
Vrsta vodnog objekta: VODOVOD
Karakteristike uzorka vode i VODA JE PRECISCENA I DEZINFICIRANA, rez C1 0,1 i
SadrZaj rez. hlora kod uzorkovanja (mg(l): R
Broj uzoraka ili koli¢ina: 1 ’
Datum i vrijeme uzorkovanja: 20.12.2022. —
Vrsta ispitivanja: Mikrobioloska analiza vode za piée iz gradskog vodovoda f
Dostavljeno od strane: JUINSTITUT ZA ZDRAVLIE I SIGURNOST HRANE ZENICA,; |
__|KOVAC HARUN |
Datum prijema uzorka: |Stanje uzorka: [20.12.2022. STANJE UZORKA KOD PRIJEMA JE ZADOVOLJAVAJUCE i
Datum pocetka ispitivanja: 21.12.2022, |
Datum kraja ispitivanja: 26.12.2022.
Plan/procedura uzorkovanja : Rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako Jje primljen.
Napomena:
Inspekeijski zapisnik/Ustanova: -/-

BAS EN ISO/IEC 17025

B A 3 (A) — ispitna metoda akreditirana brema odredbama standarda BAS EN ISQ/IEC 17025:2018.
eeree e (N) ~ ispitna metoda nije akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.

L2201 ‘ i e ) ol I
Rezultati ispitivanja se iskljutivo odnose na dostavljeni uzorak. Institut je odgovoran za sve informacije koje se daju u lzv] kStaju o ispitivanju,
osim kada se informacija dobija od korisnika i ako ona utite na validnost rezultata, u tom slu¢aju se Institut odride odgovornosti. Kada InItut nije odgovoran

za fazu uzorkovanja, rezultati ispitivanja se primjénjuju na uzorak onakav kakav je primljen. Ovaj dokument se moZe umnozavati iskljuévo u cijelosti i sluzi
samo za sluzbene potrebe, te nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Prigovor na ovaj izvjestaj prima se u roku od 7 (sedam) daha od dana dostave
izvjeStaja. Sve dodatne informacije dostupne su u Institutu, (IZV_LUM09_02_Izvjestaj_o_MB_ispit_vode_za_pice, 1)
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Rezultati ispitivanja

RB PARAMETAR ISPITIVANJA IM(Jedinica mjerc) l;“ﬁ%‘lj";}mﬂ ':Efgggg?ﬁ METODA ISPIlTVANJA —J
1. | Ykupan broj koliformnih bakterija | ¢fu/100 mi 9 b BAS ENISO 93081
(21+3h, 36£2 °C) (A) BAS EN ISO 930841/A1
2. | Broj Escherichia coli (21:3h, cfu/100 ml . b BAS ENISO 930841
362 °C) (A) | BAS EN ISO 930841/A1
Ukupan broj fekalnih streptokoka
3. | (enterokoka) (44=4h, 3642 °C) cfu/100 ml 0 b BAS EN ISO 7899-p
(A)
Ukupan broj aerobnih mezofilnih cfu/ml 100/ml
* | bakterija (6854h, 2242 °C) @ | 6 SASEN 180 6222
Ukupan broj aerobnih mezofilnih cfu/ml 20/ml
>~ | bakterija (444h, 362 °C) (A) ¢ DAS ENTS0 6222 -

®Ne smije biti prisutno; JM - jedinica mjere; CFU - Colony Forming Units
*Ukupan broj koliformnih bakterija izraZen Je kao suma koliformnih bakterija (ne ukljuujugi £.coli) i broja bakterija identiflkovanih kao
E.coli.

Napomena: Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice (,,Sluzbeni Elasnik BiH«
br. 40/10. 1 62/17.).

Odgovoran za verifikaciju regultata i
[zvjedtaja o ispitivanjuf

27122022, 1028
A A )

— . tuna idrizovic, A‘IA.Glpi"viﬂH‘
(Datuif i vrye.‘?ﬁ‘g.jzradc Izvjestaja o ~cifatisty mikrobiglSdu.
=/ fispitivanju) (‘WD :
/%’ q \MP / Emina Idrizovi¢, MA, dt%olog, spgc mikrobiologije
"“/\u ;T‘.? : 3
Dostaviti:  [E] Narugilac ispitivanja O Arhiva
[dOriginalni dokument [ Duplikat originala
«« Kraj izvjestaja »»

BAS EN ISONEC 17025
B A (A) —ispitna metoda akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.

ACCREDITATIO

e (N) — ispitna metoda nije akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.
1224

Rezultati ispitivanja se iskljugivo odnose na dostavljeni uzorak. Institut je odgovoran za sve informacije koje se daju u [zvjestaju o ispitivanju,
osim kada se informacija dobija od korisnika i ako ona utige na validnost rezultata, u tom sludaju se Institut odrice odgovernosti. Kada Institit nije odgovoran
za fazu uzorkovanja, rezultati ispitivanja se primjenjuju na uzorak onakay kakav je primljen. Ovaj dokument se moZe umnozavat iskljucivqu cijelosti i sluzi
samo za sluzbene potrebe, te nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Prigovor na ovaj izvjestaj prima se u roku od 7 (sedam) danalod dana dostave
izvjedtaja. Sve dodatne informacije dostupne su u Institutu, (IZV“LUM()SLUZ_Izvjestaj_o_MB_ispit_vode_za _pice, 1)



