INSTITUT ZA ZDRAVLJE
[ SIGURNOST HRANE

Fra vana Jukica 2, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
— tel+38732 448 001 / fax.+38732 448 coo
® www.inz.ba / info@inz.ba / IDB 4218900490003
VETERINARSKI ZAVOD

Sluzba za mikrobiologiju hrane
Adresa: Sarajevska 77b, 72000 Zenica

IZVJESTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PICE
Naziv vodnog objekta: VODA ZA PICE UZETA U SREDNJOJ SKOLI BUSOVACA

IzvjeStaj br: 14.03.01-69977/22 Laboratorijski protokol: MV - 2923/22 Strana 1 od 2

Podaci o uzorku

Vlasnik vodnog objekta: JKP KOMUNALAC d.o.0. Busovata Silvije Strahimira Kranjéevi¢a bb 72260
BUSOVACA

Narudilac ispitivanja: JKP KOMUNALAC d.o.0. Busovata Silvije Strahimira Kranjcevi¢a bb
BUSOVACA

Vrsta uzorka: VODA ZA PICE

Naziv i mjesto vodnog objekta: ISTOCISTE

Vrsta vodnog objekta: VODOVOD

Karakteristike uzorka vode i VODA JE PRECISCENA I DEZINFICIRANA, rez C1 0,1

SadrZzaj rez. hlora kod uzorkovanja (mg/l):

Broj uzoraka ili koli¢ina: 1

Datum i vrijeme uzorkovanja: 20.12.2022.

Vrsta ispitivanja: Mikrobioloska analiza vode za pice iz gradskog vodovoda

Dostavljeno od strane: JUINSTITUT ZA ZDRAVLIJE T SIGURNOST HRANE ZENICA;
KOVAC HARUN

Datum prijema uzorka: |Stanje uzorka: |20.12.2022. STANIJE UZORKA KOD PRIJEMA JE ZADOVOLJAVAJUCE

Datum pocetka ispitivanja: 21.12.2022.

Datum kraja ispitivanja: 26.12.2022.

Plan/procedura uzorkovanja : Rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen.

Napomena:

Inspekeijski zapisnik/Ustanova: -/-

BAS EN ISONEC 17025

B A $ (A) — ispitna metoda akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.

LeertoimaTio (N) — ispitna metoda nije akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025;2018,
LI-122-1 . . _— )
Rezultati ispitivanja se iskljucivo odnose na dostavljeni uzorak. Institut je odgovoran za sve informacije koje se daju u Izvjestaju o ispitivanju,
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SluZba za mikrobiologiju hrane
Adresa: Sarajevska 77b, 72000 Zenica

IZVJIESTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PICE
Naziv vodnog objekta: VODA ZA PICE UZETA U SREDNJOJ SKOLI BUSOVACA

IzvjeStaj br: 14.03.01-69977/22 Laboratorijski protokol: MV - 2923/22 Strana 2 od 2 ‘

Rezultati ispitivanja

—
REB PARAMETAR ISPITIVANJA IM(Jedinica mjere) ]Sleﬁ‘lj\';:ﬁA '}Egggg?ﬁ METODA ISPITIVANJA ;l
1 | Ukupan i)roj k(:)liformnih bakterija cfu/100 ml 0 b BAS ENISO 9308-1;
(2143, 3622 °C) (A) BAS EN ISO 9308-1/A1 It
: i
2 ?roj I:Z)scherichia coli (21+£3h, cf/100 ml 0 b BAS EN IS0 9308-1;
362 °C) (A) BAS EN ISO 9308-1/A1
Ukupan broj fekalnih streptokoka
3. | (enterokoka) (44=4h, 362 °C) cfu/100 ml 0 b BAS EN ISO 7899-2
(A)
Ukupan broj aerobnih mezofilnih cfu/ml 100/ml
* | bakterija (684h, 222 °C) (A) b BAS ENISO 6222
Ukupan broj aerobnih mezofilnih cfu/ml 20/ml —{
| % | baiderkin fatonn 362 °C) (A) ¢ BAS BN 150 6222 |

PNe smije biti prisutno: JM - jedinica mjere; CFU - Colony Forming Units
*Ukupan broj koliformnih bakterija izrazen je kao suma koliformnih bakterija (ne ukljutujuéi £ coli) i broja bakterija identifikovanih kao
E.coli,

Napomena: Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice (,,Sluzbeni glasnik BiH*
br. 40/10. i 62/17.).

Odgovoran za verifikaciju rezultata i
Izvjestaja o ispitivanju:

200122022, 10:28
,\5\, ~ E i

mna dnzovic, MA, dipl. biow

(Dal@{‘ivr'ﬁa‘gizradc lzvjestaja o “CTfAtTStg mikrobighfe.
2| jispitivanju) m "

ié, 6' ¥ -

Emina Idrizovi¢, MA, dily/ﬁolog, spec mikrobiologije

Dostaviti:  [F] Narugilac ispitivanja [ Arhiva
[AOriginalni dokument [] Duplikat originala
w« Kraj izvjestaja »»

BAS EN ISO/IEC 17025
ZASEN ISONEC 17025

B A (A) - ispitna metoda akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.
ASCRERIATIO (N) — ispitna metoda nije akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.

Li-122-01 . = -
Rezultati ispitivanja se isklju¢ivo odnose na dostavljeni uzorak. Institut je odgovoran za sve informacije koie se daiu u Trvie&tain n ienitivanin
osim kada se informaciia dohiia ad karienila i alra aon iix - P s



INSTITUT ZA ZDRAVLJE
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Fra vana Juki¢a 2, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
_ tel.+38732 448 001 / fax+38732 448 coo
® www.inz.ba / info@inz.ba / IDB 4218900490003
VETERINARSKI ZAVOD

Sluzba za mikrobiologiju hrane
Adresa: Sarajevska 77b, 72000 Zenica

IZVJESTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PICE
Naziv vodnog objekta: VODA ZA PICE UZETA U DRUSTVENOM DOMU "NAPREDAK"

IzvjeStaj br: 14.03.01-69978/22 Laboratorijski protokol: MV - 2924/22 Strana 1 od 2

Podaci o uzorku

Vlasnik vodnog objekta: JKP KOMUNALAC d.o.0. Busovaca Silvije Strahimira Kranjéeviéa bb 72260 'i
BUSOVACA

Narugilac ispitivanja: JKP KOMUNALAC d.o.0. Busovata Silvije Strahimira Kranjtevi¢a bb |
BUSOVACA

Vrsta uzorka: VODA ZA PICE

Naziv i mjesto vodnog objekta: ISTOCISTE

Vrsta vodnog objekta: VODOVOD

Karakteristike uzorka vode i VODA JE PRECISCENA I DEZINFICIRANA, rez Cl 0,4

SadrZzaj rez. hlora kod uzorkovanja (mg/1): !

Broj uzoraka ili koli¢ina: 1 |

Datum i vrijeme uzorkovanja: 20.12.2022,

Vrsta ispitivanja: Mikrobioloska analiza vode za piée iz gradskog vodovoda

Dostavljeno od strane: Ju INS:["ITUT ZA ZDRAVLIJE I SIGURNOST HRANE ZENICA;
KOVAC HARUN

Datum prijema uzorka: |Stanje uzorka: [20.12.2022. STANIJE UZORKA KOD PRIJEMA JE ZADOVOLJAVAJUCE

Datum pocetka ispitivanja: 21.12.2022.

Datum kraja ispitivanja: 26.12.2022.

Plan/procedura uzorkovanja : Rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen.

Napomena:

Inspekcijski zapisnik/Ustanova: -/-

B A (A) — ispitna metoda akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.

200 (N) — ispitna metoda nije akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.
Li-122-01

Rezultati ispitivanja se isklju¢ivo odnose na dostavljeni uzorak. Institut je odgovoran za sve informacije koje se daju u Izvjestaju o ispitivanju,



INSTITUT ZA ZDRAVLJE
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Fra lvana Juki¢a 2, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
tel+38732 448 oo1 / fax+38732 448 coo
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VETERINARSKI ZAVOD

Sluzba za mikrobiologiju hrane
Adresa: Sarajevska 77b, 72000 Zenica

IZVIESTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PICE

Naziv vodnog objekta: VODA ZA PICE UZETA U DRUSTVENOM DOMU "NAPREDAK"
Izvjestaj br: 14.03.01-69978/22 Laboratorijski protokol: MV - 2924/22 L Strana 2 od 2

Rezultati ispitivanja

]
m PARAMETAR ISPITIVANJA IM(Jedinica mjere) | | ?ﬁ?ﬁ'ﬂﬁﬂ 'fgfggggg? METODA ISPITIVANJA
| 'Ukupan broj koliformnih bakterija cfu/100 ml 0 b BAS EN ISO 9308-1;
(21+3h, 36£2 °C) (A) BAS EN ISO 9308-1/A1
2. | Broj Escherichia coli (2123h, fu/100 ml " b BAS EN IS0 9308-1;
36+2°C) (A) BAS EN ISO 9308-1/A1
Ukupan broj fekalnih streptokoka
3. | (enterokoka) (44=4h, 3642 °C) cfu/100 ml 0 b BAS EN ISO 7899-2
(A)
Ukupan broj aerobnih mezofilnih cfu/ml 100/ml
* | bakterija (6844h, 2222 °C) (A) ; BAS ENISO 6222 J
Ukupan broj aerobnih mezofilnih cfu/ml 20/ml {
> | bakterija (44-:4h, 36:2 °C) (A) 0 BASENISO 6220

"Ne smije bili prisutno; JM - jedinica mjere; CFU - Colony Forming Units

*Ukupan broj koliformnih bakterija izraZen je kao suma koliformnih bakterija (ne ukljutujugi E.coli) i broja bakterija identifikovanih kao
E.coli.

Napomena: Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice (,,Sluzbeni glasnik BiH*
br. 40/10. i 62/17.).

Odgovoran za verifikaciju rezultata i
[zvjestaja o ispitivanju:
127312,2022. 10:28

A

nina wdrnizovic, MA, dipl. biolog

(:[:)atumfi‘i'ri__i.c‘n‘_ne_ izrqde Izvjestaja o ermatsta Tikrobiologiy 4
; ' ispitivanju) (ﬂ"l’—j 2

- .

IN /M P Emina Idrizovi¢, MA, dipk'biolog, spec mikrobiologije
S & 8

Dostaviti: ] Narucilac ispitivanja [ Arhiva
ElOriginalni dokument [J Duplikat originala
«« Kraj izvjestaja »»

BAS EN ISDIEC 17025
=02 ZN ISOREC 17023

B A (A) —ispitna metoda akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.
LCCRERITAIIOY (N) — ispitna metoda nije akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.

ikl 1o
L-122:01 . — ; S R B e
Rezultati ispitivanja se isklju¢ivo odnose na dostavljeni uzorak. Institut je odgovoran za sve informaciic koie <o dain 1 Trsiakinin o foier .

acim kada ca infarmmanaiin Aol




