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Fra lvana Jukica 2, 72000 Zenica, Bosna | Hercegovina

_v.. tel38732 448 001 / fax.+38732 448 oco

wwwiinz.ba / info@inz.ba / IDB 4218900490003

VETERINARSKI ZAVOD
SluZba za mikrobiologiju hrane
Adresa: Sarajevska 77b, 72000 Zenica

IZVIESTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PICE

Naziv vodnog objekta: VODA ZA PICE AUTOPRAONICA TIRURIRU

lzvjeltaj br: 14.03.01-72016/23

Podaci 0 uzorku

Laboratorijski protokol: MV - 286/23 Strana 1 od 2

| Vlasnik vodnog objekta:

JKP KOMUNALAC d.o.0. Busova¢a Silvije Strahimira Kranjéeviéa bb 72260
BUSOVACA

I Naruc¢ilac ispitivanja:

JKP KOMUNALAC d.o.0. Busovata Silvije Strahimira Kranjdeviéa bb
BUSOVACA

Vrsta uzorka: VODA ZA PICE
Naziv i mjesto vodnog objekta: ISTOCISTE
Vrsta vodnog objekta: VODOVOD

Karakteristike uzorka vode i

| Sadrzaj rez. hlora kod uzorkovanja (mg/l):

VODA JE PRECISCENA [ DEZINFICIRANA, Rez. CI. 0,2

| > e Sdr s
Broj uzoraka ili koli¢ina:

1

Datum i vrijeme uzorkovanja:

22.02.2023.

Vrsta ispitivanja:

Mikrobiolo3ka analiza vode za piée iz gradskog vodovoda

Dostavljeno od strane:

L

JU INSTITUT ZA ZDRAVLIJE [ SIGURNOST HRANE ZENICA;
KOVAC HARUN

Datum prijema uzorka: |Stanje uzorka: [22.02.2023. STANJE UZORKA PRILIKOM PRIJEMA JE
| ZADOVOLJAVAJUCE

Datum pocetka ispitivanja: 22.02.2023.
| Datum Kraja ispitivanja: 25.02.2023.

Plan/procedura uzorkovanja :

Rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen.

Napomena:

Inspekcijski zapisnik/Ustanova:

of

UAZ EM (BONEC 11033

B A |q‘ (A) - ispitna metoda akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.
ceentoi@tl (N) —jspitna metoda nije akreditirana prema odredbamn standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018,

L1122.04

Rezultati ispitivanja se iskljutivo odnose na dostavljeni uzorak. Institut je odgovoran za sve informacije koje se daju u lzvjestaju o ispitivanju,
osim kada se informacija dobija od korisnika i ako ona uti¢e na validnost rezultata, u tom slu¢aju se Institut odrice odgovornosti. Kada Institut nije odgovoran
a fazu uzorkovanja, rezultati ispitivanja se primjenjuju na uzorak onakav kakav je primljen, Ovaj dokument se mo#e umnoZavati iskljudivo u cijelosti i sluzi
samo za sluzbene potrebe, te nije dozvoljena upotreba u reklamne svehe. Prigovor na ovaj izvjeStaj prima se u roku od 7 (sedam) dana od dana dostave
zviestaja. Sve dodatne informacije dostupne su u Institutu, (IZY_LUMO09_02_lzvjestaj_o_MB_ispit_vode_za_pice, 1)




INSTITUT ZA ZDRAVIJE
[ SIGURNOST HRANE
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VETERINARSKI ZAVOD
Sluzba za mikrobiologiju hrane
Adresa: Sarajevska 77b, 72000 Zenica

IZVJESTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PICE
Naziv vodnog objekta:  VODA ZA PICE AUTOPRAONICA TIRURIRU

lzvjeStaj br: 14.03.01-72016/23 Laboratorijski protokol: MV - 286/23 Strana 2 od 2
Rezultati ispitivanja
Luu PARAMETAR ISPITIVANJA IM(Jedinica mjere) |§|ﬁ%~$\|ﬂ:};\ ':%‘;fgg;‘g;‘? METODA ISPITIVANJA
I | Ukupﬂan broj koliformnih bakterija cf/100 ml 0 b BAS EN ISO 9308-1;
| G143h, 3622 °C) (A) BAS EN ISO 9308-1/A1
5 Eilfoj Essherichia coli (21+3h, cfu/100 ml 0 b BAS EN ISO 9308-1;
36+2 °C) (A) BAS EN ISO 9308-1/A1
Ukupan broj fekalnih streptokoka
3 | (enterokoka) (44+4h, 36+2 °C) cfu/100 ml 0 b BAS EN ISO 7899-2
(A)
4 | Ukupan broj aerobnih mezofilnih cfu/ml 100/ml
* | bakterija (68£4h, 22+2 °C) (A) P BAS ENTS0.6222
Ukupan broj aerobnih mezofilnih cfu/ml 20/m] BAS EN ISO 6222
> | bakterija (44=4h, 36+2 °C) (A) g ASENISO 6

®Ne smije biti prisutno: JM - jedinica mjere; CFU - Colony Forming Units
*Ukupan broj koliformnih bakterija izraZen je kao suma koliformnih bakterija (ne ukljutujuéi £.cofi) i broja bakterija identifikovanih kao

E.coli.

Napomena: Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice (,,Sluzbeni glasnik BiH*
br. 40/10. i 62/17.).

Odgovoran za verifikaciju rezultata i
Izvjestaja o ispitivanju:
27.02.2023. 09:31

et . ALALJIDE DR
ADRAVEr i iUI.ILU\ 1C: a¥1A .
(Dnl]il:i/i'v jeme izmdc Izvjedtaja o spectjalista mikrobiologye
5 itivanft) - W
2\ ek D3 Emina Idrizovié, MA, dipl. biolog; spec mikrobiologije
l'v; ‘ 1 :\: ..'/. \ 4

s . \
ot . Vi o
Dostaviti:  [§] Narutilac ispitivanja O Arhiva it

[;](')rlginﬂlni dokument (J Duplikat originala _
«« Kraj izvjestaja »»

BAJ KN SOMEC 17023

B A ;'q" (A) - ispit}:mrlmlu akreditirnna prema odredbama standarda BAS EN 1ISO/IEC 17025:2018.

2 (N) - ispitna metoda nije akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.

Rezultati ispitivanja se iskljucivo odnose na dostavljeni uzorak. Institut je odgovoran za sve infofmaclje koje se Fln]u u leJc_Staju.e_) ispitivanju,
osim kada se informacija Ft;abija'od koris:iika i ako ona uti¢e na validnost rczullalel‘, u t.om.slus‘.aju se Institut odrite odgovornosti. l_(pda_lnsg;tul nije lod%oyolra;
7a [azu uzorkovanja, rezultati ispitivanja se primjenjuju na uzorak onakav kakav je prlmIJen..(_)vn‘J dol_cumlan: se moZe umnoZavati iskljugivo u :l_(l!e 0s :1 i stu ;
samo za sluzbene potrebe, te nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe, Prigovor na ovaj |z_\.u|_:§ta1 prima se u roku od 7 (sedam) dana od dana dostay
izvjestaja. Sve dodatne informacije dostupne su u Institutu, (IZV_LUM09_02_lzvjestaj_o_MB_ispit_vode_za_pice, 1)

Tl2zm




INSTITUT ZA ZDRAVLJE
[ SIGURNOST HRANE

Fra Ivana Juki¢a 2, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
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VETERINARSKI ZAVOD
SluZba za mikrobiologiju hrane
Adresa: Sarajevska 77b, 72000 Zenica

IZVJESTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PICE
VODA ZA PICE UZETA U PEKARA KRISTO

Naziv vodnog objekta:

lzvjestaj br: 14.03.01-72018/23

Podaci o uzorku

Laboratorijski protokol: MV - 287/23 Strana 1 od 2

Vlasnik vodnog objekta:

JKP KOMUNALAC d.0.0. Busovata Silvije Strahimira Kranjgevi¢a bb 72260
BUSOVACA

| Narugilac ispitivanja:

JKP KOMUNALAC d.0.0. Busovata Silvije Strahimira Kranj&eviéa bb
BUSOVACA

Vrsta uzorka; VODA ZA PICE
Naziv i mjesto vodnog objekta: ISTOCISTE
Vrsta vodnog objekta: VODOVQD

Karakteristike uzorka vode i

| Sadrzaj rez. hlora kod uzorkovanja (mg/1):

VODA JE PRECISCENA [ DEZINFICIRANA, Rez. CI. 0,2

Broj uzoraka ili koli¢ina:

Datum i vrijeme uzorkovanja:

22.02.2023.

Vrsta ispitivanja:

Mikrobiolo3ka analiza vode za piée iz gradskog vodovoda

Dostavljeno od strane:

JU INSTITUT ZA ZDRAVLIE I SIGURNOST HRANE ZENICA;
KOVAC HARUN

Datum prijema uzorka: |Stanje uzorka: [22.02.2023. STANJE UZORKA PRILIKOM PRIJEMA JE
ZADOVOLJAVAJUCE
| Datum pogetka ispitivanja: 22.02.2023.
Datum kraja ispitivanja; 25.02.2023.

Plan/procedura uzorkovanja :

Rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen.

Napomena:

Inspekcijski zapisnik/Ustanova:

R

BA3 EN ISOEC 17025

BA

ACERIDITALIOY

(N) - ispitna metoda nije akrediti
LI-122:01

(A) — ispitna metoda akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.
rana prema odredbama standardn BAS EN ISO/IEC 17025:2018.

Rezultati ispitivanja se iskljuivo odnose na dostavljeni uzorak,

zal

Institut je odgovoran za sve informacije koje se daju u lzvjedtaju o ispitivanju,

osim Kada s¢ informacija dobija od korisnika i ako ona utice na validnost rezul
azu uzorkovanja. rezultati ispitivanja se primjenjuju na uzorak onakav kak
Sumo za sluzbene potrebe. e nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe, P
et Sve dodatne mformacije dostupne su u Institutu, (IZV_LUMO09_02

tata, u tom slugaju se Institut odri¢e odgovornosti, Kada Institut nije odgovoran
av je primljen. Ovaj dokument se moe umno2avati iskljugivo u cijelosti i sluzi

rigovor na ovaj izvjeStaj prima se u roku od 7 (sedam) dana od dana dostave
_Izv_|cslu_Lo_MB_i:;pil_vnde__quicc. 1)




INSTITUT ZA ZDRAVIJE
[ SIGURNOST HRANE

Fra Ivana Juki¢a 2, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina

— tel.+38732 448 oo1 / fax.+38732 448 coo
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VETERINARSKI ZAVOD
SluZba za mikrobiologiju hrane
Adresa: Sarajevska 77b, 72000 Zenica

IZVJESTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PICE
Naziv vodnog objekta:  VODA ZA PICE UZETA U PEKARA KRISTO

lzvjedtaj br: 14.03.01-72018/23 Laboratorijski protokol: MV - 28723 Strana 2 od 2
Rezultati ispitivanja
RB PARAMETAR ISPITIVANJA IM(Iedinica mjere) T e METODA ISPITIVANJA
| Ukupan broj koliformnih bakterija c¢fu/100 ml 8 b BAS EN ISO 9308-1;
|| (21%3h, 3622 °C) (A) BAS EN ISO 9308-1/A1
5 | Broj Escherichia coli (21+3h, cfu/100 m| 0 b BAS EN ISO 9308-1;
“ | 362 °C) (A)

BAS EN ISO 9308-1/A1

Ukupan broj fekalnih streptokoka
3 | (enterokoka) (44+4h, 3622 °C) cfu/100 ml 0 b

BAS EN ISO 7899-2
o (A)
‘ { Ukupan broj aerobnih mezofilnih cfu/ml 100/mi
L 1 bakrerija (68=4h, 222 °C) (A) ; BAS ENISO6222
UKupan broj aerobnih mezofilnih cfu/ml 20/ml
> | bakterija (44x4h, 362 °C) (A) g i

®Ne smije biti prisutno; JM - Jedinica mjere; CFU - Colony Forming Units
*Ukupan broj koliformnih bakterija izraZen je kao suma koliformnih bakterija (ne ukljuujuéi E.coli) i broja bakterija identifikovanih kao
E.coli.

Napomena: Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piée (,,Slubeni glasnik BiH*
br. 40/10. i 62/17.).

Odgovoran za verifikaciju rezultata i
Izvjestaja o ispitivanju;

l"2w02'!2% 09:31 o elbzuv i, YIA, AIPL 0IVI0E.
Sl WD ieciansta mikrobiologie

(Daitm i v,l'ﬁ‘a'h izra'i;d Izvjedtaja o
: 'ispiﬁvnnj ) C_ > ) /
2§ s S
. \NML.RL Emina Idrizovié, MA, dipl. biolog spec mikrobiologije

Dostaviti: [k} Naruilac ispitivanja [ Arhiva
{Criginalni dokument [J Duplikat originala
¢« Kraj izvjestaja »»

BAS ENISOAEC 17028 "
B A ] (A)- ispitna metoda akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.
‘_m.a’_"_ (N) - ispitna metoda nije akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.

Li-1224
Rezultati ispitivanja se iskljucivo odnose na dostavljeni uzorak. Institut je odgovoran za sve informacije koje se daju u TzvjeStaju o ispitivanju,
osim kada se informacija dobija od korisnika i ako ona uti¢e na validnost rezultata, u tom slugaju se Institut odride odgovornosti. Kada Institut nije odgovoran
za lazu uzorkovanja. rezultati ispitivanja se primjenjuju na uzorak onakav kakav Je primljen. Ovaj dokument se moze umnoZavati iskljugivo u cijelosti i sluzi
samo za sluzhene potrebe, te nije dozvoljen

a upotreba u reklamne svrhe. Prigovor na ovaj izvjeStaj prima se u roku od 7 (sedam) dana od dana dostave
1zvjesiaja. Sve dodatne informacije dostupne su u Institutu, (12 V__LUM09_02__lzv_jcslaj_0_MB_ispil_vodc_za _pice, 1)




