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IZVJIESTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PICE
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Podaci o uzorku
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Vlasnik vodnog objekta:

JKP KOMUNALAC d.o.0. Busovaga Silvije Strahimira Kranjeeviéa bb 72260
BUSOVACA

Narugilac ispitivanja:

JKP KOMUNALAC d.o.0. Busovaca Silvije Strahimira Kranjéevi¢a bb
BUSOVACA

Vrsta uzorka: VODA ZA PICE ,
Naziv i mjesto vodnog objekta: ISTOCISTE |
Vrsta vodnog objekta: YODOVOD |
Karakteristike uzorka vode i VODA JE PRECISCENA I DEZINFICIRANA, rez CI 0.2 |
Sadrzaj rez. hlora kod uzorkovanja (mg/1):
Broj uzoraka ili koli¢ina: 1
Datum i vrijeme uzorkovanja: 18.05.2023. "
Vrsta ispitivanja: MikrobioloSka analiza vode za piée iz gradskog vodovoda |
Dostavljeno od strane: JU INSI‘ITUT ZA ZDRAVLIJE I SIGURNOST HRANE ZENICA,; ‘
KOVAC HARUN 5

Datum prijema uzorka: |Stanje uzorka: 19.05.2023, STANJE UZORKA PRILIKOM PRIJEMA JE .
ZADOVOLJAVAJUCE |

Datum pocetka ispitivanja: 19.05.2023. *
Datum kraja ispitivanja: 22.05.2023.
Plan/procedura uzorkovanja : Rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen.
Napomena: ZAPRIMLIENI UZORAK JE STARLI OD 12 h, STO MOZE UTICATI NA ,
REZULTATE ANALIZE. 4|‘

Inspekcijski zapisnik/Ustanova:

<

845 EN ISOIEC 17025

B A £ (A) — ispitna metoda akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.
ccetoiir o (N) —ispitna metoda nije akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.
L1-122:01

Rezultati ispitivanja se iskljutivo odnose na dostavljeni uzorak. Institut je odgovoran za sve informaciie koie se dain 1 Irviegtain n ienitivanin
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Rezultati ispitivanja

H PARAMETAR ISPITIVANJA JM(Jedinica mjere)

Ukupan broj koliformnih bakterija cfu/100 m]
(21+3h, 36+2 °C) (A)

REZULTAT
ISPITIVANJA

REFERENTNA
VRIJEDNOST

METODA ISPITIVANJA

BAS EN ISO 9308-1:2015;
BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
BAS EN ISO 9308-1:2015; J
BAS EN ISO 9308-1/A1:2018

Broj Escherichia coli (21+£3h,
3642 °C) (A)

cfu/100 m]

Ukupan broj fekalnih streptokoka

(enterokoka) (44::4h, 36+2 °C) cfu/100 ml BAS EN ISO 7899-2:2003
A

Ukupan broj aerobnih mezofilnih cfu/ml 100/ml -
bakterija (68+4h, 22+ °C) (A) 0 BAS EN ISO 6222:2003
Ukupan broj aerobnih mezofilnih cfu/ml 1 ’ 20/ml .
bakterija (44+4h, 36+2 °C) (A) 0 BAS EN IS0 6222:2003

®Ne smije biti prisutno; JM - jedinica mjere; CFU - Colony Forming Units

*Ukupan broj koliformnih bakterija izraZen je kao suma koliformnih bakterija (ne ukl juéujuéi E.coll) i broja bakterija identifikovanih kao

Napomena: Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice (,,Sluzbeni glasnik BiH*
br. 40/10. 1 62/17.).

Odgovoran za verifikaciju rezultata i
Izvjestaja o ispitivanju;

23.05.2023.10:49

‘: A L 4
(Datumi vr ijenc izrade Izvjestaja o C
= iépitivanju) WW\&
=2 HOSTIIW = T X - =
2N MP Emina Idrizovi¢, MA, dipl. biolog, spec mikrobiologije

Dostaviti; Narutilac ispitivanja [ Arhiva

[S]Origina!ni dokument [ Duplikat originala
j «« Kraj izvjestaja »»

BAS EN ISONIEC 17025
=SSR DONEC 17023

BAW, ispi itir; tandarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018,
(A) - ispitna metoda akreditirana prema odredbama s .
LEeren iAo (N) — ispitna metoda nije akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.
L-122-01 v 5

ieni i 1 ran A svin fePade. .
Rezultati ispitivanja se iskljugivo odnose na dostavlieni uzorak Tnstitnt is ndaaun
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Sluzba za mikrobiolo iju hrane
Adresa: Sarajevska 77 b, 72000 Zenica
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Podaci o uzorku

Vlasnik vodnog objekta: JKP KOMUNALAC d.0.0. Busovaca Silvije Strahimira Kranjéevi¢a bb 72260 f
BUSOVACA |
Naru¢ilac ispitivanja: JKP KOMUNALAC d.0.0. Busovaca Silvije Strahimira Kranjéeviéa bb .‘
BUSOVACA
Vrsta uzorka: | VODA zA PICE |
Naziv i mjesto vodnog objekta: ] ISTOCISTE f
-
Vrsta vodnog objekta: VODOVOD

SadrZaj rez. hlora kod uzorkovanja (mg/1):
Broj uzoraka ili koli¢ina: 1 |
Datum i vrijeme uzorkovanja: ]T&OS.2023. |
Vrsta ispitivanja: ’ Mikrobioloska analiza vode za pice iz gradskog vodovoda

Dostavljeno od strane: 'JU INSTITUT ZA ZDRAVLIE | SIGURNOST HRANE ZENICA;

Karakteristike uzorka vode i , VODA JE PRECISCENA I DEZINFICIRANA, rez C1 0,2

KOVAC HARUN N
Datum prijema uzorka:—laanje uzorka: 19.05.2023. ’STANJE UZORKA PRILIKOM PRIJEMA JE ;
ZADOVOLJAVAJUCE |
Datum pocetka ispitivanja: 19.05.2023. |
Datum kraja ispitivanja: 22.05.2023. |
Plan/procedura uzorkovanja : Rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako Je primljen. B
Napomena: 'ZAPRIMLJENI UZORAK JE STARIJI OD 12 h, $§TO MOZE UTICATI NA !‘
REZULTATE ANALIZE. N

Inspekcijski zapisnik/Ustanova: f<te

BAS EN ISONEC 17025
=SR2 SR SONEC 170238

BAW, ispi iti darda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.
A) —ispitna metoda akreditirana prema odredbama stan ;
G AERITATIY :N) - isgima metoda nije akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISQ/IEC 17025:2018.

SRR i iti i i i i H 1 vimaeals Taasleos 1 -
Rezultati ispitivania se iskliugivo ndnace na dactavlinni 1
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Rezultati ispitivanja

REZULTAT REFERENTNA

RB PARAMETAR ISPITIVANJA JM(Jedinica mjere) ISPITIVANJA VRIJEDNOST METODA ISPITIVANJA
1 | Ukupan broj k;;)lifonnnih bakterija cfu/100 ml 0 b BAS EN IS0 9308-1:2015;
(21+3h, 36+2 °C) (A) BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
5 | Broj I::l)scherichia coli (21+3h, cfu/100 ml 0 b BAS EN IS0 9308-1:2015;
36+2 °C) (A) BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
Ukupan broj fekalnih streptokoka 4’
3 | (enterokoka) (444h, 36+2 °C) cfu/100 ml 0 b BAS EN ISO 7899-2:2003 |
(A) ]
Ukupan broj aerobnih mezofilnih cfu/ml 100/ml )
4 bakterija (684h, 2242 °C) (A) 17 BAS EN ISO 6222:2003
Ukupan broj aerobnih mezofilnih cfu/ml 20/ml ) f
Ls hakfertia (A4, e 6 (4 0 BAS EN ISO 6222:2003

®Ne smije biti prisutno; JM - jedinica mjere; CFU - Colony Forming Units

*Ukupan broj koliformnih bakterija izraZen je kao suma koliformnih bakterija (ne ukljucujugi E.coli) i broja bakterija identifikovanih kao
E.coli.

Napomena: Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi¢e (,,Sluzbeni glasnik BiH*
br. 40/10. 1 62/17.).

Odgovoran za verifikaciju rezultata i
Izvjestaja o ispitivanju:

T ALU
23052023, 10221 B//—\’
&/ A B
= S elm i
(Datum i vrijeme izrade [zvjestaja o N HQdeC
=l 4 d M A
2\ spitivanju) " P reg-
% INT7 o : J ; ; :
‘&_‘P_ Emina [drizovi¢, MA, dipl. biolog, spec mikrobiologije

Dostaviti: Narugilac ispitivanja [ Arhiva

SOriginalni dokument [] Duplikat originala
«« Kraj izviestaja »»

BAS EN ISONEC 17025

B A 4 (A) - ispitna metoda akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.
= (N) ~ispitna metoda nije akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.
U-122:01 . . .
Rezultati ispitivania se iskliutivo odnose na dostavlieni nzarale Tnctitut in admasimmme mn . oz




